ELIS B |W 100 | W 100 2R | N 100 | E 100 | W 150 | W 150 2R |
N 150 | E 150 | W 200 | W 200 2R | N 200 | E 200

PL

NL

RU

AIR CURTAIN
TECHNICAL DOCUMENTATION OPERATION MANUAL

KURTYNA POWIETRZNA
DOKUMENTACJA TECHNICZNA

LUCHTGORDIJN
TECHNISCHE DOCUMENTATIE GEBRUIKSAANWIJZING

TEXHUYECKAA OOKYMEHTALIUA
PYKOBOACTBO MNONb30BATENA

A FLOWAIR

intelligent air flow




TABLE OF CONTENTS

SPIS TRESCI

2.1. BUDOWA

2.2. WYMIARY

2.3. POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO/ POZIOM MOCY
28, AR VOLUME .....ooooooseseeeeeeeeeeeeee e eecenereeeeeee e 5 | AKUSTYCZNEY ... .ottt 5
3. INSTALLATION L.t 6 SC
4. CONTROL SYSTEM........c..ccueennnnn. .8
4.1. CONTROL SYSTEM ELEMENTS .. ...8
4.2. CONNECTING GUIDE .........cccoiiiiiiiiiiiiiiiicce e 10 A
4.3. DRV ELiS CONTROL SYSTEM .......cocooiiiiiiiiiiiiiniecccie e 11 | 4.2. PODLACZENIE STEROWANIA ORAZ ZASILANIA ......cocovviirinn.
4.3.1. REGULATION TS-ELIS B-W/N WIRING DIAGRAMS .................... 12 | 4.3. UKLAD STEROWANIA DRV ELIS ....ccoiiiiiiiiiienieeinenieeeeenns .
4.3.2. REGULATION TS-ELIS B-E WIRING DIAGRAMS............ccceeennnn 13 | 4.3.1. REGULACJA TS-SCHEMATY PODLACZENIA ELIS B-W/N N.......
4.3.3. REGULATION T-box — ELIS B-W/N WIRING DIAGRAMS. ............. 14 | 4.3.2. REGULACJA TS-SCHEMATY PODLACZENIA ELIS B-E..............
4.3.4. REGULATION T-box — ELIS B-E WIRING DIAGRAMS ................. 15 | 4.3.3. REGULACJA T-box — SCHEMATY PODLACZENIA ELIS B-W/N.... 14
4.3.5. CONTROL SYSTEM — MASTER-SLAVE COMMUNICATION ....... 16 | 4.3.4. REGULACJA T-box — SCHEMATY PODLACZENIA ELIS B-E ....... 15
4.3.6. CONTROL SYSTEM- DRV CHAINING............ccoiiiiiiiiiiiiincies 4.3.5. STEROWANIE — tACZENIE MASTER-SLAVE .........cccceeuenene .. 16
4.3.7. CONTROL SYSTEM — BMS CONNECTION 4.3.6. STEROWANIE — STEROWANIE - tACZENIE DRV A7
4.3.8. CONTROL SYSTEM — SETTING BMS ADDRESS.............ccccuen 18 | 4.3.7. STEROWANIE — PODLACZENIE BMS...... A7
5. DOOR CONTACT INSTALLATION .....cccoiiiiiiiiiiiiiiiciin e 18 | 4.3.8. STEROWANIE — USTAWIENIE ADRESU.. ....18
6. GUIDELINES FOR CONNECTION WITH POWER SUPPLY ............... 19 | 5. MONTAZ CZUJNIKA DRZWIOWEGO ................. .. 18
7. GUIDELINES FOR CONNECTION WITH PIPELINE ...........ccccocoiinnnn 19 | 6. PODLACZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ... .. 19
8. OPERATION.......oiiiiiiiiiiii e 20 | 7. PODLACZENIE INSTALACJI WODNEJ........... .. 19
9. CLEANING AND CONSERVATION ......ccoooiiiiiiiiiiiiincccecc 21 | 8. EKPLOATACUA......cooviriiieiieenine ...20
10. OUTLET GRILL ADJUSTING 9. CZYSZCZENIE | KONSERWACJA..... .21
11.SERVICE ..., 10. REGULACJA KRATKI WYLOTOWEJ .22
12. HEATING MEDIUM PARAMETERS .........coooiiiiiiiiiiice 23 | 11. SERWIS | GWARANCUA ......ociitiiiiiiieet ettt 22
13. CONFORMITY WITH WEEE DIRECTIVE 2012/19/UE ...................... 24 | 12. PARAMETRY CZYNNIKA GRZEWCZEGO.........cccoocimeieiiniinienieanens 23

13. ZGODNOSC Z DYREKTYWA WEEE 2012/19/UE .......ccoooviiiiiinnn. 24
INHOUDSOPGAVE COAEPXAHME
1. ALGEMENE INFORMATIE ......coiiiiiiiiiiiiicc e 3 | 1. OBLAA MHPOPMALINA ...
2. TECHNISCHE GEGEVENS . ....4 | 2. TEXHUYECKME NMAPAMETPbI.
2.1. CONSTRUCTIE ................ .4 | 21, KOHCTPYKUMA........... .
2.2. AFMETINGEN ..o oD | 2.2 PABMEPDL......ooiiii
2.3. AKOESTISCH DRUKNIVEAU/ AKOESTISCH VERMOGEN.. ....5 | 2.3. YPOBEHb AKYCTUYECKOIO JABNEHWS/ YPOBEHbL 3BYKOBOW
2.4. LUCHTHOEVEELHEID .......ccoooiiiiiiiiiice e | MOLUHOCT L. 5
3. INSTALLATIE ..o ....6 | 2.4. NIPON3BOOUNTENBHOCTL. .5
4. REGELSYSTEEM..........ccceenene .8 | 3MOHTAX ... .6
4.1. REGELSYSTEEMELEMENTEN..... ....8 | 4. ABTOMATUIKA ... .8
4.2. AANSLUITINSTRUCTIE ....ooooiiiiiiiiiiiiicci e 10 | 4.1. SNEMEHTbBI ABTOMATUKU ..o .8
4.3. DRV ELIS REGELSYSTEEM ........cccooiiiiiiiiiiiiici e 11 | 4.2. NOAKNIOYEHME ABTOMATUKN N SNEKTPOMUTAHUA .. .. 10
4.3.1. REGELING TS-ELiS B-W/N ELEKTRISCHE SCHEMA'S .............. 12 | 4.3. CUCTEMA YMPABJNEHUA DRV ELIS ... |
4.3.2. REGELING TS-ELiS B-E ELEKTRISCHE SCHEMA'S ................... 13 | 4.3.1. YNIPABNEHUE TS — CXEMbI NMOAKMIOYEHWA ELIS B-WIN......... 12
4.3.3. REGELING T-box — ELIS B-W/N ELEKTRISCHE SCHEMA'S ....... 14 | 4.3.2. YNIPABNEHUE TS — CXEMbI NMOAKMIOYEHWA ELIS B-E ............ 13
4.3.4. REGELING T-box — ELIS B-E ELEKTRISCHE SCHEMA'S............. 15 | 4.3.3. YMIPABJIEHUE T-box — CXEMbI MOJKNOYEHWA ELIS B-WIN.... 14

4.3.5. REGELSYSTEEM — COMMUNICATIE TUSSEN

4.3.7. REGELSYSTEEM - VERBINDING MET GBS....
4.3.8. REGELSYSTEEM — GBS-ADRES INSTELLEN..
5. MONTEREN VAN DE DEURSCHAKELAAR .........cccoiiiiiiiiiiiins
6. RICHTLIJNEN VOOR HET AANSLUITEN VAN DE
STROOMVOORZIENING.......cccoiiiiiiiiiiiiie e 19
7. RICHTLIJNEN VOOR HET AANSLUITEN VAN LEIDINGEN
8. GEBRUIK.......oooiiiiiiiiic s
9. REINIGEN EN ONDERHOUD......

10. UITLAATGRILLE INSTELLEN........oooiiiiiiiiiiiiicce 22
T1.SERVICE ... 23
12. VERWARMINGSMEDIUM PARAMETERS...........ccocoiiiiiiiiiciiee 23
13. CONFORMITEIT MET WEEE RICHTLIJN 2012/19/ UE ................... 24

2 | www.flowair.com

. YINPABNEHME T-box — CXEMbI MOOKINMIOYEHUA ELIS B-E.........
. YOPABNEHUE — COEAVHEHVE MASTER-SLAVE ..........cccce..
. YIPABNEHUE — COEOVMHEHME DRV .......ccooiiiiiiiiiiiciis
. YNPABJNEHWE — MOAKNIOYEHUE BMS............
. YMIPABMEHUWE — HACTPOWKA AIPECA BMS..
5. YCTAHOBKA OBEPHOTIO OATHUKA ... e
6. MOAKNIOYEHME K CUCTEME SNEKTPOMUTAHUA ...
7. MOAKNIOYEHWE K CUCTEME TOPAYEIO BOOOCHABXEHUA
8. OKCINYATALNA ...
9. OYUNCTKA N NMPOPUNTAKTUHECKOE OBCIY>XMBAHVIE ..
10. PEFYNIUPOBKA XAJIHO3UM .........
11. CEPBUCHOE OBCIY>XVUBAHUE .
12. NAPAMETPbI TEMJTOHOCUTENA ..o
13. COOTBETCTBUME C WEEE DIRECTIVE 2012/19/UE ............ccceueeee.




1. GENERAL INFORMATION

1. INFORMACJE OGOLNE

Purpose of Eils B is to minimalize heat losses (or unwanted heat
gains) by door openings. Elis B is a recessed type and can be a part
suspended ceiling.

ELIS types:

ELIS B-W-100 — curtain with water heat exchanger max. range 5 m;
ELIS B-N-100 — curtain without heat exchanger (ambient);

max. range 5 m;

ELIS B-E-100 — curtain with electrical heat exchanger max. range 5 m;
ELIS B-W-100 2R — curtain with two-row heat exchanger

max. range 5 m

ELIS B-W-150 — curtain with water heat exchanger max. range 5 m;
ELIS B-N-150 — curtain without heat exchanger (ambient);

max. range 5 m;

ELIS B-E-150 — curtain with electrical heat exchanger max. range 5 m,
ELIS B-W-150 2R — curtain with two-row heat exchanger

max. range 5 m

ELIS B-W-200 — curtain with water heat exchanger max. range 5 m;
ELIS B-N-200 — curtain without heat exchanger (ambient);

max. range 5 m.

ELIS B-E-200 - curtain with electrical heat exchanger max. range 5 m,
ELIS B-W-200 2R — curtain with two-row heat exchanger

max. range 5 m.

* according to ISO 27327-1

Kurtyna ELiS B przeznaczona jest do montazu w zabudowach
sufitowych. Poporzez nadmuch powietrza ogranicza straty zwigzane z
wymiang ciepta.

Typy urzgdzen:

ELIS B-W-100 — kurtyna z wodnym wymiennikiem ciepta, maks.
zasieg strumienia 5 m;

ELIS B-N-100 — kurtyna bez wymiennika ciepta, maks. zasieg
strumienia powietrza 5 m;

ELIS B-E-100 — kurtyna z grzatkami elektrycznymi o maks. zasiegu
strumienia 5 m;

ELIS B-W-100 2R — kurtyna z 2-rzedowym wymiennikiem ciepta o
maks. zasiegu strumienia 5 m,

ELIS B-W-150 — kurtyna z wodnym wymiennikiem ciepta, maks.
zasieg strumienia 5 m;

ELIS B-N-150 — kurtyna bez wymiennika ciepta, maks. zasieg
strumienia powietrza 5 m;

ELIS B-E-150 — kurtyna z grzatkami elektrycznymi o maks. zasiegu
strumienia 5 m,

ELIS B-W-150 2R - kurtyna z 2-rzedowym wymiennikiem ciepta o
maks. zasiegu strumienia 5 m,

ELIS B-W-200 — kurtyna z wodnym wymiennikiem ciepta, maks.
zasieg strumienia 5 m;

ELIS B-N-200 — kurtyna bez wymiennika ciepta, maks. zasieg
strumienia powietrza 5 m.

ELIS B-E-200 - kurtyna z grzatkami elektrycznymi o maks. zasiegu
strumienia 5 m,

ELIS B-W-200 2R — kurtyna z 2-rzedowym wymiennikiem ciepta o
maks. zasiegu strumienia 5 m.

* zgodnie z 1ISO 27327-1

1. ALGEMENE INFORMATIE

1. OBLLAA UHOOPMALNA

De ELis B is ontwikkeld om warmteverliezen (of ongewenste
toetreding van warmte) via deuropeningen te minimaliseren. De Elis B
is een inbouwapparaat en kan worden geinstalleerd in een verlaagd
plafond.

ELiS-types:

ELiS B-W-100 - luchtgordijn met waterwarmtewisselaar,

max. bereik 5 m;

ELiS B-N-100 - luchtgordijn zonder warmtewisselaar ,

max. bereik 5 m;

ELiS B-E-100 - luchtgordijn met elektrische verwarmingselementen,
max. bereik 5 m;

ELiS B-W-100 2R - luchtgordijn met tweerijige warmtewisselaar,
max. bereik 5 m

ELiS B-W-150 - luchtgordijn met waterwarmtewisselaar,

max. bereik 5 m;

ELiS B-N-150 - luchtgordijn zonder warmtewisselaar,

max. bereik 5 m;

ELiS B-E-150 - luchtgordijn met elektrische verwarmingselementen,
max. bereik 5 m,

ELiS B-W-150 2R - luchtgordijn met tweerijige waterwarmtewisselaar,
max. bereik 5 m

ELiS B-W-200 - luchtgordijn met waterwarmtewisselaar,

max. bereik 5 m;

ELiS B-N-200 - luchtgordijn zonder warmtewisselaar,

max. bereik 5 m.

ELiS B-E-200 - luchtgordijn met elektrische verwarmingselementen,
max. bereik 5 m,

ELiS B-W-200 2R - luchtgordijn met tweerijige warmtewisselaar,
max. bereik 5 m.

* volgens 1SO 27327-1

BosgylwHble 3aBeckl ELIS npegHasHaveHbl Ans npegoxpaHeHuns
NMOMELLLEHWIA OT NOTEPU UMW HEKOHTPOIIMPYEMOro NpUTOKa Tenna.
3aBeca ELIS B aBnsieTca 3aBecon CKpbITOW ycTaHOBKW. MogenbHbIN
psig ELIS BkniovaeT B cebs cnepytowme ycTpoictaa:

ELIS B-W-100 — 3aBeca ¢ BoasiHbIM 060rpeBom,
Makc. AnuHa cTpym 5 m;

ELIS B-N-100 — 3aBeca 6e3 oGorpeBa,

Makc. AnuHa cTpym 5 m;

ELIS B-E-100 — 3aBeca ¢ anekTpuyecknum oborpesom,
Makc. AnuHa cTpym 5 m;

ELIS B-W-150 — 3aBeca ¢ BoasiHblM 060rpeBom,
Makc. AnuHa cTpym 5 m;

ELIS B-N-150 — 3aBeca 6e3 ob6orpeBa, maks. zasieg
Makc. AnuHa cTpym 5 m;

ELIS B-E-150 — 3aBeca ¢ anekrpuyecknum oborpesom,
Makc. AnuHa cTpym 5 m,

ELIS B-W-200 — 3aBeca ¢ BoasiHbIM 060rpeBom,
Makc. AnuHa cTpym 5 m;

ELIS B-N-200 - 3aBeca 6e3 ob6orpeBa, Makc. AnuHa ctpym 5 m.
ELIS B-E-200 — 3aBeca ¢ anekrpuyecknum oborpesom,
Makc. AnuHa cTpym 5 m,

ELiS B-W-200 2R- 3aBeca ¢ ABYXPSAHbIM BOASHbLIM
TennoobMeHHUKOM, Makc. AnuHa cTpym 5 m;

* B cooTBeTcTBUM C 1SO 27327-1
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2. TECHNICAL DATA

2. DANE TECHNICZNE

2. TECHNISCHE GEGEVENS

2. TEXHUWYECKUE NAPAMETPbI

Power supply [V/Hz] | Zasilanie [V/HZ] |
Stroomvoorziening [V/Hz] | Mutanwue [B/Ty]

230/ 50

3x400
/50

3x400 3x400

230/50 150 50

230/50

Power consumption [kW] |

Maks. pobdr mocy [kW] |

Energieverbruik [kKW] | Makc. notpebnexune
MOLLHOCTH [KBT]

0,34

0,42

75

0,36 0,44 0,38 0,49 15,5

Current consumption [A] | Maks. pobdr pradu [A] |
Stroomverbruik [A] | Makc. notpe6neHue Toka [A]

1,9

1,6 2 16,6 1,6 1,7 2,2 22,4 1,7

IP/insulationclass | IP klasa izolacji |
IP Isolatieklasse | IP Knacc nsonsiuum

IP21/F

Connecting stub ["] | Przytacze [ |
Aansluiting ["] | MaTpy6ok [’]

Max. water temperature [°C] |
Maks. temp. wody grzewczej [°C] |
Max. watertemperatuur: [ [°C] |
Makc. Temn. TennoHocutens [°C]

95

95

95 - 95 95 - 95

Max. water pressure [MPa]
Maks. ci$nienie robocze [MPa] | Max. waterdruk
[MPa] | Makc. pabouee nasnexue [Mra]

1,6 - - 1,6 1,6 - - 1,6

Temperature increase (AT) [°C]* | Przyrost
temperatury (AT) [°C]* |

Temperatuurstijging (AT) [°C]* | U3meHeHune
TemnepaTypbl Bo3fyxa Ha BXOAe/BbIXOfe 3aBECh!
(AT) [°Cr*

15

28

Weight [kg] | Masa urzadzenia [kg] |
Gewicht [kg] | Bec annaparta [kr]

32,3

31,7

34,5

33,7

41,2 38,9 42,4 43,7 50 47,2 53,2 53,2

Weight of unit filled with water [kg] |

Masa urzgdzenia napetnionego wodg [kg]
|Gewicht van de unit, gevuld met water [kg] |
Bec annapara, HanonHeHHOro BoAoM [Kr]

*

*

inlaatluchttemperatuur van 10°C

33,1

35,2

42,4 - - 45,7 56,4

B-W temperature increase at inlet air 10°C and heating agent temperature 90/70°C / B-E temperature increase at inlet air 10°C
B-W przyrost przy temperaturze na wlocie do urzadzenia 10°C dla czynnika 90/70°C / dla B-E przyrost przy temperaturze na wlocie do urzgdzenia 10°C
B-W temperatuurstijging bij inlaatluchttemperatuur van 10°C en temperatuur van het verwarmingsmedium van 90/70 °C / B-E temperatuurstijging bij

B-W n3ameHeHve npu Temn. Ha Bxoge B annapat 10°C, Temn. TennoHocutens 90/70 °C / pns B-E nameHeHve npu Temnp. Ha Bxoae B annapat 10°C

2.1. CONSTRUCTION

21.

BUDOWA

2.1. CONSTRUCTIE

21.

KOHCTPYKLUA

= Fan — motor with plastic rotor;

= Heat exchanger — copper-aluminium, connecting stub 2”;

electrical heaters PTC;

= Casing- sheet steel RAL; color white RAL 9016,
— back elements - expanded polypropylene EPP;

colour — grey;
— air inlet fins - anodized aluminum

Wentylator — silnik z wirnikiem tworzywowym;
Wymiennik ciepta — miedziano-aluminiowy; kro¢ce
przytgczeniowe %2”; grzatki PTC

Obudowa — stal malowana proszkowo;

kolor biaty RAL 9016,

— kanat tylni spieniony polipropylen EPP, kolor szary;
— lamele wlotowe/wylotowe aluminium anodowane

= Ventilator — motor met kunststof rotor;

=  Warmtewisselaar — koper-aluminium, aansluiting 2",
elektrische verwarmingselementen PTC;
= Behuizing- plaatstaal RAL, kleur wit RAL 9016,

— Elementen aan achterzijde - geéxpandeerd polypropyleen

EPP, kleur - grijs;

— luchtinlaatjaloezieén - geanodiseerd aluminium
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BeHTuUnsTOp — OBMraTenb C POTOPOM U3 NNacTuKa;
Tennoo6MeHHUK — Me4HO-anoM1UHNEBBIN; NaTpybku ¥2”;
HarpeBaTenbHbI anemeHT TOHbI PTC

Kopnyc — ctanb okpalueHa nopoLIKOBOWM Kpackow, 6enbin
useT RAL 9016,

— 3aQHAS YacTb — CeHeHHbI nonunponunen EPP, cepbin
UBET;

— )Karno3u U3 aHoAMPOBAHHOIO antMUHMS



2.2. DIMENSIONS

2.2. WYMIARY

2.2. AFMETINGEN

2.2. PASMEPBI

F
[ m———— % _0 o
M E -
B
1
| !
H C
D
A B C D E F
ELiS B-W/N/E/2R-100 1057 mm 600 mm 561 mm 770 mm 297*/284** mm 96 mm
ELiS B-W/N/E/2R-150 1546 mm 600 mm 561 mm 1207 mm 297*/284** mm 84 mm
ELiS B-W/N/E/2R-200 2034 mm 600 mm 561 mm 1621 mm 297*/284** mm 157 mm

* height for B-W ; ** height for B-E/N
* wymiar dotyczy kurtyny B-W ; wymiar dotyczy kurtyny B-E/N ;

* hoogte voor B-W; ** hoogte voor B-E/N

* BbicoTa anst B-W ** BbicoTa anst B-E /N

2.3. ACOUSTIC PRESSURE LEVEL/ ACOUSTIC POWER LEVEL

2.3. POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO/ POZIOM MOCY
AKUSTYCZNEJ

2.3. AKOESTISCH DRUKNIVEAU/ AKOESTISCH VERMOGEN

2.3. YPOBEHb AKYCTUYECKOI'O OABJIEHMA/ YPOBEHb

3BYKOBOW MOLLIHOCTHU

step/
bieg/ B-W-100: | B-W-150; | B-w-200: ~ | B-W-100 | B-W-150 | B-W-200
stand/ B-E-100; | BN-1000 1 g 45y | BN-150 g poge) | BN-200; 2R 2R 2R
CKOPOCTb
s 58 dB(A)/ | 65dB(A)/ | 62dB(A)/ | 65dB(A)/ | 63dB(A)/ | 66dB(A)/ | 57 dB(A)/ | 60dB(A)/ | 61dB(A)/
73dB(A) | 80dB(A) | 77dB(A) | 80dB(A) | 78dB(A) | 81dB(A) | 72dB(A) | 75dB(A) | 76 dB(A)
) 57 dB(A)/ | 63dB(A)/ | 59dB(A)/ | 63dB(A)/ | 61dB(A)/ | 62dB(A)/ | 56dB(A)/ | 58dB(A)/ | 59 dB(A)/
72dB(A) | 78dB(A) | 74dB(A) | 78dB(A) | 76dB(A) | 77dB(A) | 71dB(A) | 73dB(A) | 74 dB(A)
1 55dB(A)/ | 61dB(A)/ | 57dB(A)/ | 58dB(A)/ | 58dB(A)/ | 59dB(A)/ | 55dB(A)/ | 56dB(A)/ | 56 dB(A)/
70dB(A) | 76dB(A) | 72dB(A) | 73dB(A) | 73dB(A) | 74dB(A) | 70dB(A) | 71dB(A) | 71dB(A)

* Acoustic power level according to ISO 27327-2 |

* Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO 27327-2 |

* Akoestisch vermogen volgens ISO 27327-2 |

* YpoBeHb aKyCTMYECKO! MOLYHOCTU B COOTBETCTBUM C

ISO 27327-2.

**Acoustic pressure level has been measured 5m from the unit in a 1500 m? space with a medium sound absorption coefficient |
**Poziom ci$nienia akustycznego podano dla pomieszczenia o $redniej zdolnosci pochfaniania dzwigku, objetosci 1500 m3,

w odlegtosci 5 m od urzadzenia |
**Het akoestisch drukniveau is gemeten op een afstand van 5 m tot de unit in een ruimte van 1500 m3,
met een gemiddelde geluidsabsorptieco.ffici.nt |
**YpoBeHb 3BYKOBOTO AAB/IEHNS /11 IOMELLEHUA CO CPEAHUM KO3GOULMEHTOM 3BYKOMOT/IOLLEHMA, 06BbEMOM 1500 M3, Ha paccToAHUN
5m ot annapara.

2.4. AIR VOLUME

2.4. WYDAJNOSC

2.4. LUCHTHOEVEELHEID

2.4.NPON3BOOUTENIBHOCTb

step/ bieg/

B anio SIR | ewim | NI ewaw | SR B su
3 2600 m®/h 3500 m%h 4000 m3h | 4800 m%h 5200 m%/h 6600 m%/h | 2400 m3h 3800 m%h 4900 m3/h
2 2500 m%/h 2700 m%/h 3500 m%h | 4000 m%h | 4300 m3h 4300 m¥h | 2300 m%h 3200 m%h 4100 m3/h
1 2200 m3/h 2300 m%/h 3200 m%/h 3200 m%/h | 4000 m%h 3600 m%h | 2000 m¥h 3000 m%h 3800 m%h
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3.INSTALATION 3. MONTAZ
3. INSTALLATIE 3. MOHTAX
(R 2
e S
\‘ T oeesswsms 4
| -
\‘ .
\
ELS Blmm] | Almm] ELiS ool | o .
mm mm mm mm
B-..-100 572 1024 B-..-100 133 770 121 561
B-..-150 572 1510
B-.200 572 2000 B-..-150 182 1207 122 561
B-..-200 256 1621 123 561
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4. CONTROL SYSTEM

4. STEROWANIE

4. REGELSYSTEEM

4. ABTOMATUKA

DRV CONTROL:

Connecting curtains — controlling up to 5 units with one
controller;

Connecting to curtain room thermostat*, door contact®,
valves with actuator*, speed controller*;

BMS connection;

SYSTEM Flowair connection

STEROWANIE DRV — umozliwia:

taczenie kurtyn — sterowanie do 5 urzadzen za pomocag
jednego zestawu automatyki;

podtgczenie termostatu pomieszczeniowego®, przetacznika
zmiany biegoéw z termostatem TS*, zaworu dwu-* lub
trojdrogowego* oraz czujnika krancowego drzwi DCe lub
DCm*;

= Podtgczenie do inteligentnego systemu zarzagdzania
budynkiem BMS.
= Integracje do SYSTEMU Flowair

*optional equipment

*nie jest standardowym wyposazeniem — dostepny
opcjonalnie.

DRV-REGELING: YMNPABJITEHUE DRV - noseonseT:

= Gekoppelde luchtgordijnen - regeling van max. 5 units met | = coeguHATb 3aBECHI — yNpaBneHne Makc. 5 3aBecamu ¢
één thermostaat; NMOMOLLIbI0O OAHOr0 KOMaHOOKOHTPONNepa;

= Kan worden gekoppeld aan de kamerthermostaat van een | = nogkmtoYMTb KOMHATHBIV TEPMOCTAT*, NepeknoyaTernb
luchtgordijn*, incl. een deurschakelaar en/of 2/3-wegklep CKOPOCTU C TepmocTaToM TS*, ABYX-* TpEXX0O0BON*
met motor*; knanaH un gatiymk DCe nnn DCm*;

= GBS-aansluiting; =  MOAKNOYMTL annaparT k cucteme BMS.

= Aansluiting op FLOWAIR-system

*Optionele apparatuur *He ABNSIETCA YacCTblo CTAaH4APTHOIO UCMOJTHEHNUS —

ZJOCTYMHbI ONUMOHANbHO.

4.1. CONTROL SYSTEM ELEMENTS 4.1. ELEMENTY STEROWANIA

4.1. REGELSYSTEEMELEMENTEN 4.1. ANNIEMEHTbI ABTOMATUKHN

TS - 3-speed fan switch TS - 3-stopniowy TS - thermostaat 3- TS - KOMHaTHbIN
with room thermostat regulator z standen regeling TepMocTar co
, 85 } wbudowanym BCTPOEHHbIM
kT Temperature range:: termostatem Temperatuurbereik: TpexcTyneH4yaTbIM
+10 ... +30°C +10 ... +30°C nepeknyarenem
Operating temperature Zakres nastawy Gebruikstemperatuurbereik | ckopocTu
range: temperatury: 0... +40°C
0... +40°C +10 ... +30°C IP/Isolatieklasse: IP30 [lnanasoH HaCTPOIiKK
& IP/Insulation class:: IP30 Zakres temperatury Max. stroom:: Temnepatypsbl:
a Max current: pracy: inductief 5 A, resistief 6 A +10 ... +30°C
inductive 5 A, resistive 6 A | 0 ... +40°C Stroomvoorziening: [nanasoH paboyei
Power supply: Stopien ochrony: IP30 230 V/50 Hz Temnepatypsbl:
i 230 V/ 50Hz Obcigzalnos¢ stykow: 0... +40°C
indukcyjne 5 A, CreneHb 3awuThbl: IP30
rezystancyjne 6 A HarpysoyHas
o Zasilanie: 230 V/50 Hz CMOCOBHOCTb KOHTAKTOB:
WHOYKTUBHAA 5 A,
pe3ncTnBHas 6 A
HanpsixeHve nutaHus:
230 B/50 'y
T-box T-box T-box T-box
- 15 ». | Temperature range: Zakres nastawy Meetbereik temperatuur: [nanasoH perynuposku
+5 ... +35°C temperatury: +5...445°C Temn : +5...+45°C
Operating temperature +5 ... +35°C Min -max [nanasoH paboyei
( Y range: -10 ... +60°C Zakres temperatury bedrijfstemperatuur Temn. -10 + +60°C
IP/Insulation class: IP30 pracy: -10 ... +60°C -10 + +60°C CteneHb 3awutbl IP30
Power supply: 24 VDC Stopien ochrony: IP30 Beschermingsklasse IP30 | HanpsikeHue nutaHus
= Zasilanie: 24 VDC Voeding 24 VDC 24 VDC
- \ /
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SRQ3d 2" - three-way
1/2 valve with actuator

IP/Insulation class: IP20
Power supply:

200 — 240 V 50/60 Hz
Max water temperature:
+93°C

Max water pressure:

2,1 MPa

Kvs: 3,4 m¥h

Opening time: 18 s

SRQ3d 2" - Zawér
tréjdrogowy 2"
z sitownikiem

Stopien ochrony: 1P20
Napigcie zasilania:

200 — 240 V 50/60 Hz
Maks. temperatura
czynnika: +93°C

Maks. cisnienie robocze:
2,1 MPa

Kvs: 3,4 m¥h

Czas przebiegu: 18 s

SRQ3d 2" - 3 wegklep
1/2" met motor

IP/Isolatieklasse: IP20
Stroomvoorziening:
200/240 V, 50/60 Hz
Max. watertemperatuur:
+93°C

Max. waterdruk:

2,1 MPa

Kvs: 3,4 m*/uur
Openingstijd: 18 s

SRQ3d - KnanaHn
TpexxogoBown 2" ¢
cepBONpUBOAOM

CteneHb 3awmThl: IP20
HanpsixeHne nutaHus:
200-240 B 50/60 I'u:
Makc. TemnepaTtypa
TennoHocuTens: +93°C
Makc. paboyee
naenexHuve: 2,1 MlMNa
Kvs: 3,4 M3y

Bpems oTkpbiTua: 18 ¢

SRQ2d 2" -two-way 1/2
valve with actuator

IP/Insulation class: IP20
Power supply:

200 — 240 V 50/60 Hz
Max water temperature:
+93°C

Max water pressure:

2,1 MPa

Kvs: 3,0 m¥h

Opening time: 18 s

SRQ2d 2" - zawér
dwudrogowy 2"
z sitownikiem

Stopien ochrony: 1P20
Napigcie zasilania:

200 — 240 V 50/60 Hz
Maks. temperatura
czynnika: +93°C

Maks. cisnienie robocze:
2,1 MPa

Kvs: 3,0 m¥h

Czas otwarcia: 18 s

SRQ2d 2" - 2 wegklep
1/2" met motor

IP/Isolatieklasse: IP20
Stroomvoorziening:
200/240 V, 50/60 Hz
Max. watertemperatuur:
+93 °C

Max. waterdruk:

2,1 MPa

Kvs: 3,0 m*uur
Openingstijd: 18 s

SRQ2d - Knanan
AByxxoposown V2" ¢
cepBONpPUBOAOM

CteneHb 3awmthl: IP20
HanpsixeHne nutaHus:
200-240 B 50/60 I'u:
Makc. TemnepaTtypa
TennoHocuTens: +93°C
Makc. paboyee
naenexHue: 2,1 MlMNa
Kvs: 3,0 M3y

Bpems oTkpbiTua: 18 ¢

w
N

DCe — magnetic door
switch with relay

Operating temperature
range:

-5... +60°C
IP/Insulation class: IP 64
Connectors: NO

Max current:
inductive/resistive 0,5 A
Max relay current:
inductive 3 A

Max operating contactors
distance: 6 mm

DCe — magnetyczny
czujnik drzwiowy wraz z
szafka przekaznikowa

Zakres temperatur pracy:
-5... +60°C

Stopien ochrony: IP 54
Zwory: NO

Obcigzalnosé stykow
czujnika: rezystancyjna/
indukcyjna 0,5 A
Maksymalne napigcie
stykow czujnika: 230 VAC
Obcigzalnosé stykow
szafki: 3 A

Maksymalna odlegtos¢
zwarcia/rozwarcia: 6 mm

DCe — magnetische
deurschakelaar met relais

Gebruikstemperatuur-
bereik:

-5... +60°C
IP/isolatieklasse: IP 64
Connectors: NO-contact
Max. stroom:
inductief/resistief 0,5 A
Max. relaisstroom:
inductief 3 A

Max. contact-

afstand: 6 mm

AaTyYMK 1 WwKacdom
pene

[nanasoH HacTponkn
Temneparypbl:

-5... +60°C

CteneHb 3awuThl: IP 54
KoHTakTbl: H3
Harpy3ka knemmoB:
pe3nCTUBHas/MHAYKTUBH
an 0,5A

Makc. HanpsikeHue Ha
knemmax: 230 VAC
Makc. pactosHne
OTKPbITUSI/3aKPbITUA:

6 MM

150

DCm - mechanical door
switch

Operating temperature
range:: -10 - +80°C
IP/Insulation class: IP 65
Connectors: 1XNC i 1XNO
Max current: resistive 4 A,
inductive 10 A

Max Power load:

300 VAC or 250 VDC

DCm - mechaniczny
czujnik drzwiowy

Zakres temperatur pracy:
-10 - +80°C

Stopien ochrony: IP 65
Zwory: 1xXNC i 1XNO
Obcigzalnos¢ stykow:
rezystancyjna 4 A,
indukcyjna 10 A
Maksymalne napigcie
stykow: 300 VAC

lub 250 VDC

DCm - mechanische
deurschakelaar

Gebruikstemperatuurbereik:
-10 ... +80°C
IP/Isolatieklasse: IP 65
Connectors: 1 x NC, 1 x NO
Max. stroom:

resistief 4 A,

inductief 10 A

Max. vermogenbelasting:
300 VAC of 250 VDC

DCm — mexaHu4eckum
ABEpHOM AaTyUK

[nanasoH HacTponkn
Temneparypbl:

-10 ... +80°C
CteneHb 3awuThl: IP 65
KoHTakTbl — 1XH3 i
1xHO

Harpyska knemmoB:
pesnctmeHas 10 A,
WHOYKTUBHasA 4 A
Makc. HanpsikeHue Ha
knemmax: 300 Vac nnm
250 Vdc

www.flowair.com | 9



4.2. PODLACZENIE STEROWANIA ORAZ ZASILANIA

4.2. NOOKNIOYEHVNE ABTOMATUKU U SNEKTPOMUTAHUA

8. ELiS B-E

4.2. CONNECTING GUIDE

4.2. AANSLUITINSTRUCTIE

7. ELiS B-W/N

10| www.flowair.com



4.3. DRV ELiS CONTROL SYSTEM

4.3.

UKLAD STEROWANIA DRV ELiS

4.3. DRV ELiS REGELSYSTEEM

4.3. CUCTEMA YNPABJIEHUA

DRV ELiS

© Power supply 230 V/50 Hz;

® Connectors for thermostat and
fan step switch;

© Door contact connector;

® Valve actuator connector
ELIS-...W;

© BMS system connection;

O T-box connectors;

©® MASTER-SLAVE connectors;
© PT-1000 connectors;

LED INDICATORS:

G1, G2, G3 —signalize number
of fan speed operating

S1, S2, S3 - signalize number of
set fan speed

T — signalize of valve set

DC - signalize of door contact
set

OPEN, CLOSE - signalize valve
actuator

WORK - signalize of software

working
SW3 — operating mode switch
(default settings)
i
2 ﬂ L:“:L;‘;"‘”‘* g SLAVE mods oparaing
3 ﬂ Sarvice
4 H ELIE- VN g et
5 E K1 Programme® H X2 Pragramene’”
s A :ﬁﬁ:‘&"’m H opersting wio thermostat

*K1 programme - Signal from
door switch or thermostat is main
signal for the device to run

**K2 programme — Signal from
door switch is main signal for the
device to run and thermostat is in
charge of valve/heaters

-

B[O g 0 )
A@O@ <o 0<mol o ™
GND 0 -- -
veeh v SSS|SSS G2 2
Q DRV IN_ DRV OUT = >|E4%VD"
[@]2, sw2 G3 2 ;HI
zZ[@]y 2 mMT120 <N
enp[@]2 © “[2e
Oa Swi Sw3 (O]
1% 7 | umele ¢
z®f_5 0 0
Ol Z 124816YL Y2MACWKLIT _
GND[@]3 mmmmmm SLH E K2 NT 2]t
-----e. EEEEEE e>.QL2
3 N
<@
>@@
@ DC T 515253 —
] R
no1s @l [Slolslsls @ 2124
o Za Z nonon mg@/

© Podfiaczenie zasilania

230 V/50 Hz;

@® Podigczenie regulatora
obrotéw z termostatem;

© Podtiaczenia czujnika
drzwiowego;

@ Podfiaczenie zaworu ELIS-..-
W;

© Zigcza komunikacyjne do

BMS/integracji z systemem;

@ Podfaczenie inteligentnego

sterownika z wyswietlaczem

dotykowym T-box;

@ Zigcza komunikacji dla

podtgczenia MASTER-SLAVE;

O Podfiaczenie zewnetrznego
czujnika temp. PT-1000;

DIODY SYGANLIZACYJNE:
G1, G2, G3 — sygnalizacja
biegéw pracy wentylatorow
S1, S2, S3 - sygnalizacja
zadania biegu przez sterownik
T - sygnalizacja zadania sygnatu
z termostatu
DC - sygnalizacja zadania
sygnatu z czujnika drzwiowego
OPEN, CLOSE - sygnalizacja
pracy zaworu/stycznika
WORK - sygnalizacja pracy
uktadu
SW3 — przetfacznik trybu pracy
(ustawienia fabryczne)

1 ﬂ Przetgeznik senvisony
Praca w trybia BPRPTRTI
2 H it [ Pracawinie SLAVE
3 ﬂ Przetqeznik senvisony
4 ﬂ ELIS- -ViN g s
5 H Progiam K1* Q Program K2~
Pracaz Praca baz termostaty
6 ﬂ lemustatem g Iwyimuszenie grzania)

*K1 program, w ktérym sygnatem
nadrzednym (uruchamiajgcym
urzadzenie) jest sygnat z czujnik
drzwiowego lub termostatu.
**K2 program, w ktorym
sygnatem nadrzednym
(uruchamiajgcym urzadzenie)
jest sygnat z czujnika
drzwiowego a termostat
odpowiedzialny jest za prace
zaworu/grzatek.

© Stroomvoorziening

230 V/50 Hz;

® Connectors voor thermostaat
en standenschakelaar voor de
ventilator;

© Deurschakelaarconnector;

O Klepmotorconnector ELiS-...-
W,

© Aansluiting op GBS;

® T-box connectors;

® MASTER-SLAVE-connectors;
O PT-1000-connectors;
LED-INDICATOREN:

G1, G2, G3 - verklikkerlampen
voor de werkelijke
ventilatorsnelheid

S1, S2, S3 - verklikkerlamp voor
de ingestelde ventilatorsnelheid
T - verklikkerlamp voor
klepinstelling

DC - verklikkerlamp voor
deurschakelaar instelling
OPEN, CLOSE - verklikkerlamp
voor klepmotor

WORK - verklikkerlamp voor
activering van software

SWa3 - bedrijfsmodusschakelaar
(standaardinstellingen)

& B
2 Waerkend in Werkend in SLAVE
ﬂ MASTER-modus ﬂ modus
3 H Senvice
4 ﬂ ELIS- -WIN H ELiS- -E
s B oK i ®
VWerking met ‘Werking 2onder
6 E thermostaat H thermostaal

*K1-programma - Signaal van
deurschakelaar of thermostaat is
bepalend voor het inschakelen
van de unit.

**K2-programma - Signaal van
de deurschakelaar is bepalend
voor het inschakelen van de unit
en de thermostaat regelt de
afsluiter/verwarmingselementen.

O lNoaknoyeHne nuTaHus

230 B/50 I'y;

@ [NoakntoveHve perynaropa
CKOpPOCTU C TEPMOCTATOM;

© [MoakntoyeHne gBepHOro
naruvka;

O lNoaknoyeHne knanaHa ELIS-..
W,

© KOMMYHMKaLMOHHbIE KInemMMbl
BMS/uHTerpaunm ¢ cuctemom;
O lNoakntoyeHne
KOMaHZOKOHTpornepa ¢
CEHCOpPHbIM 3KpaHoMm T-box;

©@ KOMMYHMKaLMOHHbIE KIemMMbl
MASTER-SLAVE;

© lNoaknoyeHne BHeLWHero
natynka temn. PT-1000;
CUrHANTM3ALUMOHHBIE-
anonbl:

G1, G2, G3 — curHanusaums
ckopocTU paboTbl BEHTUNSITOpPa
S1, S2, S3 — curHanusauus
HaCTPOWKN CKOPOCTYH
KOMaHAOKOHTPOMIepoM

T — curHanusaumsa curHana ms
TepMmocTaTta

DC — curHanusaumsa curHana un3
[BEpHOro gatunka

SW3 — nepekntovaTtens pexuma
paboThbl (3aBOACKME HACTPOIKM)

Hlo

L2paHCHER NepedniHaTent:

Pafiora e mapuoctata
[orymasrne 1)

6

2 u ’r::‘ ;: pemiNe H Pafiora n peaste S AVE
a H Copmuc il nepesmTHATEN

s+ M oousown g owsc

5 U Mg K1* n Tepswa K2

Facora ¢ repuocrarou [l

*K1 nporpamma, B KOTOpPOWR
BeayLMM CUrHasnom
(3anyckarowmm annapar)
ABNAETCA CUrHan u3 ABEepPHOro
fJaTtyuka unu Tepmocrara.
**K2 nporpamma, B KOTOpPOWR
BeayLUMM CUrHasnom
(3anyckarowmm annapar)
ABNAETCA CUrHan u3 ABEepHOro
fAartyuka, a TepmocTaT oTBevaeT
3a paboty knanaHa/TOHos.
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4.3.1. REGULATION TS-ELIS B-W/N WIRING DIAGRAMS

4.3.1. REGULACJA TS-SCHEMATY PODLACZENIA ELIS B-W/N N

4.3.1. REGELING TS-ELiS B-W/N ELEKTRISCHE SCHEMA'S

4.3.1. YNPABJIEHUE TS — CXEMbI NOAKNIOYEHUA ELIS B-W/N

[ P@lx 5 <ot A
A Q|0 < O<<mO
GND[51 D
GND (] 2
(@] DRV IN DRV OUT (@] LowW
VI 2 SW2_ o 3MED
22, [T %
A&1ES = Z|0|
AEENY & N
GND[@] 2 © it
(213 SW1 sw3 ©]®
VIAE 1 1| ) e ] ] o
| <& < 0 0
Zlolk z 124816YL Y MACWKLT
GND[@ |3 SLHE K2 NT mzu_ ' |
5l |
|9
>[2]® ] Sl
T4rg18 L, E‘ L‘('*J
S [ - ‘
14128 s  [Slolslsle =[ol 22
SCREEN|—' aldl Al =T N[® n‘g - >
o =l A Z nlnin aQ@_ E.JO
\ o O — &

© Power supply 230 V/50 Hz (OMY min. 3x1 mm?) (Overcurrent B4)
@ Air curtain step switch with thermostat TS (OMY mimn. 5x0,5mm?)
. HEAT- heating mode
. FAN - room thermostat deactivated

. 1;2;3 — step switch
© Door contact DCe/DCm (door closed — contacts opened; door
opened — contacts closed) (OMY min. 2x0,5 mm?)
@ Valve with actuator SRSQ2d (OMY min. 3x0,75 mm?) or
SRQ2d (OMY min. 3x0,75 mm?)

A — Return pipe water supply
AB — Valve water supply
B — Exchanger water supply

@

@ zasilanie 230 V/50 Hz (OMY min. 3x1 mm?) (Zabezpieczenie B4)
@® 3-stopniowy regulator obrotéw z termostatem TS (OMY min. 5x0,5
mm?)
. HEAT - funkcja grzania
. FAN - funkcja wentylacji (bez grzania)

. 1;2;3 — zmiana biegu wentylatora
© czujnik drzwiowy DCe/DCm (drzwi zamknigte — styki rozwarte;
drzwi otwarte — styki zwarte) (OMY min. 2x0,5 mm?)
O zawor z sitownikiem SRSQ2d (OMY min. 3x0,75 mm?) lub
SRQ3d (OMY min. 3x0,75 mm?)
A — doprowadzenie czynnika grzewczego na rure powrotng kurtyny
AB — doprowadzenie czynnika grzewczego do zaworu
B — doprowadzenie czynnika grzewczego do kurtyny

® Stroomvoorziening 230 V/50 Hz; (3-aderig, min. 3x1 mm?)
(overspanningsbeveiliging B4)
® TS-thermostaat met 3-standenregeling voor luchtgordijn
(5-aderig, min. 5 x 0,5 mm?)
. HEAT - verwarmingsstand
. FAN - kamerthermostaat gedeactiveerd

. 1, 2 of 3 - standenschakelaar
© Deurschakelaar DCe/DCm (deur gesloten - contact geopend, deur
open - contact gesloten) (2-aderig, min. 2 x 0,5 mm?)
O Klep met motor SRSQ2d (3-aderig, min. 3 x 0,75 mm?) of SRQ3d
(3-aderig, min. 3 x 0,75 mm?)

A - Watertoevoer retour naar installatie
AB - Watertoevoer 3-wegklep
B - Watertoevoer warmtewisselaar

12 | www.flowair.com

© nutanune 230 B/50 My (OMY muH. 3x1mm?) (MpegoxpaHutesns B4)
@ 3-CTyneH4aTbli perynstop ckopocTu ¢ Tepmoctatom TS
(OMY muH. 5x0,5 Mm?)
. HEAT — pexxum otonnexus
e  FAN - pexum BeHTUnsiumm (6e3 oborpesa)
. COOL - pexum oxnaxaeHust (obpatHas norvuka paboTbl
no oTHoweHwuo kK HEAT)
. 1;2;3 — nepekrnyYeHne CKOpoCcTN BEHTUNSToOpa
© asepHon fatumk DCe/DCm (ABepb 3aKkpbiTa — KNEeMMbl OTKPbIThIE;
[BEPb OTKPbITa — KIIeMMbl 3akpbiThl) (OMY MuH. 2x0,5 MMm?)
O knanaH c cepeonpueogoM SRSQ2d (OMY MuH. 3x0,75 MM?) unn
SRQ3d (OMY muH. 3x0,75 Mm?)

A - BbIX0OA TennoHocuTens B o6paTHyr0 pr6y Harpesatena
AB - nopgada TennoHocuTensa Ha knanaH
B - nopava TennoHocutens



4.3.2. REGULATION TS-ELIS B-E WIRING DIAGRAMS

4.3.2. REGULACJA TS-SCHEMATY PODLACZENIA ELIS B-E

4.3.2. REGELING TS-ELiS B-E ELEKTRISCHE SCHEMA'S

4.3.2. YNPABJIEHUE TS — CXEMbIl NOAKITIOYEHUA ELIS B-E

M [a) [a)]
()« - A
AS1S <o 0«00
GND 5@
GND [ 2
[@] DRV IN DRV OUT [@]Low
vz W2 &[] MED
2%555 HIE
o]k 3 folN
GND[@] 3
@13 swi Sw3 ©]®
212 o el 3T
Zolgz ° ’
- 124816Y1 YaMACWKLT —
1913 SLHEK2NT Q
L o]
> 9]
Q] N
2] T
o
T3] 3
o %[9] >
T451S cls]  [Slelslsle A 8
SCREENISH 1= alol AT 59| SS
o Zlal P I e e %)
\_ 91 © — ®
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© Power supply 3x400V/50Hz
. ELiS B-E-100 (min. 5x2,5 mm?)
. ELiS B-E-150 (min. 5x4,0 mm?)
. ELiS B-E-200 (min. 5x4,0 mm?)
® Air curtain step switch with thermostat TS
. HEAT- heating mode
. FAN - room thermostat deactivated

Overcurrent B16)
Overcurrent B20)
Overcurrent B25)
OMY min. 5x0,5 mm?)

PPN

. 1;2;3 — step switch
© Door contact DCe/DCm (door closed — contacts opened; door
opened — contacts closed) (OMY min. 2x0,5 mm?)

ATTENTION:

Switch 4 on SW3 to the position “E” and then restart the system
switching it off for 5 seconds. Each time the device is switched off the
heaters are being cooled for next 30 seconds

O zasilanie 3x400V/50Hz

. ELiS B-E-100 (min. 5x2,5 mm?) (Zabezpieczenie B16)

. ELiS B-E-150 (min. 5x4,0 mm?) (Zabezpieczenie B20)

. ELiS B-E-200 (min. 5x4,0 mm?) (Zabezpieczenie B25)
(2} 3-st§)pniowy regulator obrotéw z termostatem TS (OMY min. 5x0,5

mm?<)
. HEAT - funkcja grzania
. FAN - funkcja wentylacji (bez grzania)

. 1;2;3 — zmiana biegu wentylatora
© czujnik drzwiowy DCe/DCm (drzwi zamknigte — styki rozwarte;
drzwi otwarte — styki zwarte) (OMY min. 2x0,5 mm?)

UWAGA:

Przetgcznik 4 na SW3 ustawi¢ w pozycji jak na rysunku powyzej a
nastepnie zrestartowa¢ uktad wylgczajgc na 5 sekund zasilanie. Po
kazdorazowym sygnale wytaczenia urzadzenia nastepuje schtodzenie
grzatek przez 30 s.

© Stroomvoorziening 3 x 400 V/50 Hz
. ELiS B-E-100 (min. 5x2,5 mm?) (Overcurrent B16)
. ELiS B-E-150 (min. 5x4,0 mm?) (Overcurrent B20)
. ELiS B-E-200 (min. 5x4,0 mm?) (Overcurrent B25)
® TS-thermostaat met 3-standenregeling voor luchtgordijn
(5-aderig; min. 5x 0,5 mm?)
. HEAT - verwarmingsstand
. FAN - kamerthermostaat gedeactiveerd

. 1, 2 of 3 - standenschakelaar
© Deurschakelaar DCe/DCm (deur gesloten - contact geopend; deur
open - contact gesloten) (2-aderig, min. 2x0,5 mm?)

LET OP:

Schakelaar 4 op SW3 in de stand 'E' en vervolgens het systeem
opnieuw in bedrijf stellen en gedurende 5 seconden uitschakelen.
Telkens wanneer het systeem wordt uitgeschakeld worden de
verwarmingselementen 30 seconden nagekoeld.

O nutaHue 3x400B/50My,
. ELiS B-E-100 (MuH. 5x2,5 mm?) (Mpegoxpanutesns B16)
. ELiS B-E-150 (MuH. 5x4,0 mm?) (Mpegoxpanutens B20)
. ELiS B-E-200 (MuH. 5x4,0 mm?) (Mpegoxpanutens B25)
® 3-CTyneH4aTbIi perynsatop ckopocTu ¢ Tepmoctatom TS
(OMY MuH. 5x0,5 mm?)
. HEAT — pexxum otonnexus
e  FAN — pexum BeHTUnsumm (6e3 oborpesa)
. COOL - pexum oxnaxaeHust (obpatHas noruka pabotbl
no oTHoLweHwuo k HEAT)
. 1;2;3 — nepeknYeHne CKOpoCcTN BEHTUNSATopa
© asepHon fatumk DCe/DCm (ABepb 3aKpbiTa — KNeMMbl OTKPbIThIE;
[BEPb OTKPbITa — KNeMMbl 3akpbiTbl) (OMY MuH. 2x0,5 Mm?)

BHUMAHME:

Mepeknioyatens 4 B SW3 ycTaHOBUTL B MO3ULMUN KaK Ha PUCYHKE BblLLE
1 nepesanycTuTb CUCTEMY, BblkNovas Ha 5 cekyHa nuTaHue. Mocne
Kax4oro curHana BblkniodeHnss TEHbI oxnaxpatoTca B TeyveHune 30
CeKyHA.
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4.3.3. REGULATION T-box - ELIS B-W/N WIRING DIAGRAMS

4.3.3.

REGULACJA T-box - SCHEMATY PODLACZENIA ELIS B-W/N

4.3.3. REGELING T-box - ELIS B-W/N ELEKTRISCHE
SCHEMA'S

4.3.3.

YNPABJIEHUE T-box — CXEMbI NOAKITIOYEHUA ELIS B-W/N

DRVIN SW2 o 1SW1
o~
SSSji= 1= Ny RNRN
ol 124816VY1
o
/ G i ] e ’
B @ < [a) [a 5: \
r~————1— A [Z)[e) < o 5 <| 5 ‘1,_):
Nl oS Bl @
2 swa  DRVIN DRV OUT @ (@] Low
> o > 1= MED
2]2, [T 30|
14 N
eno[@]3 © wlole
=i TEOX © SW1 SW3 2
g@@ SlelS[® NIIE 1 I:”_"_"_”_II_I 31| )] ] ] o]
- W 1G] 1 ZEEZ 0 o 0
N x= 124816Y1 Y2MACWKIT —
L GNDL@]3 SLHE K2 NT wgﬁ
o & Efeal
T —
(Wi > Q €]
....... screen ... T
T4ro18 — o
> ,
NI SSEESSSES 2lel—-3
SCREENIS 1 ool oF - m o 30| oz 2
K [@]& z/o z ROR ao® | w3
/ Q

©

©® Power supply 230 V/50 Hz (OMY min. 3x1 mm?) (Overcurrent B4)
@® T-box (LIYCY-P 2x2x0,5mm?)

© Door contact DCe/DCm (door closed — contacts opened; door
opened — contacts closed) (OMY min. 2x0,5 mm?)

@ Valve with actuator SRSQ2d (OMY min. 3x0,75 mm?) or

SRQ3d (OMY 3x0,75mm?)

A — Return pipe water supply
AB — Valve water supply
B — Exchanger water supply

NOTE: In last DRV in line, dipswitch SW2 has to be switched to the
right — T120.

S

T120.

@p

@ zasilanie 230 V/50 Hz (OMY min. 3x1 mm?) (Zabezpieczenie B4)
@ Inteligentny sterownik z wyswietlaczem dotykowym
(LIYCY-P 2x2x0,5 mm?)
© czujnik drzwiowy DCe/DCm (drzwi zamknigte — styki rozwarte;
drzwi otwarte — styki zwarte) (OMY min. 2x0,5mm?)
O zawor z sitownikiem SRSQ2d (OMY min. 3x0,75 mm?) lub
SRQ3d (OMY min. 3x0,75 mm?)
A — doprowadzenie czynnika grzewczego na rure powrotng kurtyny
AB — doprowadzenie czynnika grzewczego do zaworu
B — doprowadzenie czynnika grzewczego do kurtyny

UWAGA: Dla ostatniego urzadzenia pracujgcego ze sterownikiem
T-box wymagane jest ustawienie przetgcznika SW2 w prawg pozycje

® Stroomvoorziening 230 V/50 Hz; (3-aderig, min. 3x1 mm?)
(overspanningsbeveiliging B4)

® T-box (LIYCY-P 2x2x0,5 mm?)

©Deurschakelaar DCe/DCm (deur gesloten - contact geopend, deur

open - contact gesloten) (2-aderig, 2 x 0,5 mm?))

O Klep met motor SRSQ2d (3-aderig, min. 3 x 0,75 mm?) of SRQ3d

(3-aderig, min. 3 x 0,75 mm?)

A - Watertoevoer retour naar installatie

AB - Watertoevoer 3-wegklep
B - Watertoevoer warmtewisselaar

OPMERKING: DIP-switch SW2 in de laatste DRV-module in de lijn
moet naar rechts worden ingesteld - T120.
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B - nogava

TennoHocuTensa

© nutanune 230 B/50 My (OMY muH. 3x1mm?) (MpegoxpaHutesns B4)
® T-box KomaHOOKOHTpONNEp ¢ CEHCOPHbLIM 3KPAHOM
(LIYCY-P 2x2x0,5 mm?)
© asepHon fatumk DCe/DCm (ABepb 3aKkpbiTa — KNEeMMbl OTKPbIThIE;
[BEPb OTKPbITa — KNeMMbl 3akpbiThl) (OMY MuH. 2x0,5 Mm?2)
O knanaH c cepeonpueogoM SRSQ2d (OMY muH 3x0,75 MM?) unu
SRQ3d (OMY muH. 3x0,75 Mm?)

A - BbIX0OA TeNnoHocuTens B o6paTHyr0 pr6y Harpesatensa
AB - nopgava TennoHocuTensa Ha knanaH

BHUMAHME: ona nocnegHero annapata NOAKHOYEHHOro K
KOMaHAoKoHTponnepy T-box unu cucteme BMS Heobxogmmo
nepeknio4nTb nepekntoyarens SW2 Ha nosunumio T120.




4.3.4. REGULATION T-box - ELIS B-E WIRING DIAGRAMS

4.3.4. REGULACJA T-box - SCHEMATY PODLACZENIA ELIS B-E

4.3.4. REGELING T-box - ELIS B-E ELEKTRISCHE SCHEMA'S

4.3.4. YNPABJIEHME T-box — CXEMbI NOAKJTIOYEHUA ELIS B-E

Sw1
DRVIN SW2
1
oS (OO0 o{ el
gl 124816 Y1
0]
/7 — P T y ™
Bro o 1@ ci
o A@é <05 <|n|G gf
GND 1@ Qoo &
VCC%'L SIS @ Low
9] sw2 _DRVINDRVOUT S % VED
IIE S &
Z%;(SE zHI
F x5 EN
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NS SS|S) Y@Z 1 1
(g W Joh B [ Z_S > 0 0
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© Power supply 3x400V/50Hz
ELiS B-E-100 (min. 5x2,5 mm?) (Overcurrent B16)
ELiS B-E-150 (min. 5x4,0 mm?) (Overcurrent B20)
. ELiS B-E-200 (min. 5x4,0 mm?) (Overcurrent B25)
® T-box (LIYCY-P 2x2x0,5 mm?)
© Door contact DCe/DCm (door closed — contacts opened; door
opened — contacts closed) (OMY 2x0,5 mm?)

ATTENTION:

Switch 4 on SW3 to the position “E” and then restart the system
switching it off for 5 seconds. Each time the device is switched off the
heaters are being cooled for next 30 seconds.

NOTE : In last DRV in line, dipswitch SW2 has to be switched to the
right — T120.

O zasilanie 3x400V/50Hz
e ELiS B-E-100 (min. 5x2,5 mm?) (Zabezpieczenie B16)
e ELiS B-E-150 (min. 5x4,0 mm?) (Zabezpieczenie B20)
e ELiS B-E-200 (min. 5x4,0 mm?) (Zabezpieczenie B25)
@ Inteligentny sterownik z wyswietlaczem dotykowym
T-box (LIYCY-P 2x2x0,5 mm?)
© czujnik drzwiowy DCe/DCm (drzwi zamknigte — styki rozwarte;
drzwi otwarte — styki zwarte) (OMY 2x0,5 mm?)

UWAGA:

Przetgcznik 4 na SW3 ustawi¢ w pozyciji jak na rysunku powyzej a
nastepnie zrestartowac uktad wytgczajgc na 5 sekund zasilanie. Po
kazdorazowym sygnale wytgczenia urzgdzenia nastepuje schtodzenie
grzatek przez 30 s.

UWAGA: Dla ostatniego urzadzenia pracujgcego ze sterownikiem T-
box wymagane jest ustawienie przetagcznika SW2 w prawg pozycje
T120. Jest ustawienie przetgcznika SW2 w prawa pozycje T120.

© Stroomvoorziening 3 x 400 V/50 Hz
ELiS B-E-100 (min. 5x2,5 mm?) (Overcurrent B16)
ELiS B-E-150 (min. 5x4,0 mm?) (Overcurrent B20)
. ELiS B-E-200 (min. 5x4,0 mm?) (Overcurrent B25)
® T-box (LIYCY-P 2x2x0,5 mm?)
©Deurschakelaar DCe/DCm (deur gesloten - contact geopend, deur
open - contact gesloten) (2-aderig, 2 x 0,5 mm?))

LET OP:

Schakelaar 4 op SW3 in de stand 'E' en vervolgens het systeem
opnieuw in bedrijf stellen en gedurende 5 seconden uitschakelen.
Telkens wanneer het systeem wordt uitgeschakeld worden de
verwarmingselementen 30 seconden nagekoeld.

OPMERKING: DIP-switch SW2 in de laatste DRV-module in de lijn
moet naar rechts worden ingesteld - T120.

O nutaHue 3x400B/50My,
ELiS B-E-100 (MuH. 5x2,5 mm?) (Mpegoxpanutesns B16)
ELiS B-E-150 (MuH. 5x4,0 mm?) (Mpegoxpanutesns B20)
ELiS B-E-200 (MuH. 5x4,0 mm?) (Mpegoxpanutens B25)
® KoMaHOOKOHTpOMnnep ¢ CEHCOPHbLIM 3KPaHOM
T-box (LIYCY-P 2x2x0,5 mm?)
© asepHon fatumk DCe/DCm (ABepb 3aKkpbiTa — KNEeMMbI OTKPbIThIE;
ABepb OTKPbITa — KIIeMMbl 3aKPbITbl)

BHUMAHME: ona nocnegHero annapata NOAKHOYEHHOro K
KOMaHAoKoHTponnepy T-box unu cucteme BMS Heobxogmmo
nepeknio4nTb nepekntoyarens SW2 Ha nosunumio T120.

www.flowair.com | 15



4.3.5. CONTROL SYSTEM — MASTER-SLAVE COMMUNICATION

4.3.5. STEROWANIE - LACZENIE MASTER-SLAVE

4.3.5. REGELSYSTEEM - COMMUNICATIE TUSSEN MASTER EN
SLAVE

4.3.5. YNIPABJNIEHUE — COEOAVMHEHUE MASTER-SLAVE

(32 s o R
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|
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scnet 1 SISl 2o
oo o
olk 53 SFau3 52l
o & & )

Electrical air curtain chaining provides control from 1 to 5 devices
using one TS and DC.

Electrical air curtain chaining might be done by cable OMY 3x0,5mm?
using connectors CURTAIN IN; CURTAIN OUT

Connecting units among themselves ensure transfer of
controlling signals. Whatever each curtain need to be supplied
directly.

Switch 2 on SW3 set In position:

E — For MASTER curtain

E— For SLAVE curtain

In case to connect several devices to one T-box and independent (
local ) work of curtains with door switches use DRV IN ; DRV OUT
connectors.
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EENG R e 57558 alole
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Elektryczne tgcznie kurtyn zapewnia sterowanie do 5 urzgdzen za
pomoca jednego sterownika TS oraz jednego czujnika drzwiowego
DCe lub DCm.

Elektryczne tgczenie kurtyn nalezy wykonac za pomocg przewodu
OMY 3x0,5mm? wykorzystujgc ztlgcza CURTAIN IN; CURTAIN OUT.
Laczenie zapewnia przekazanie sygnatéw sterowniczych. Kazda
kurtyna powinna zosta¢ oddzielnie zasilona.

Przelgcznik 2 na SW3 ustawi¢ w pozycji:

E — dla kurtyny pracujgcej jako MASTER (urzadzenie, do ktérego
podtgczone sg sterowniki)

E — dla kurtyn pracujgcych jako SLAVE (urzadzenia, ktore odbierajg
sygnaty od kurtyny MASTER)

W celu podtgczenie kilku urzgdzen do jednego sterownika T-box i
niezaleznej (lokalnej) pracy kurtyn wzgledem czujnikéw drzwiowych
nalezy skorzystac ze ztgczy DRV IN; DRV OUT.

Bij het in serie schakelen van elektrische luchtgordijnen kunnen tot 5
apparaten met behulp één TS-thermostaat worden geregeld. Indien
gewenst i.c.m. één DC (deurcontact).

Gebruik voor het in serie schakelen van elektrische luchtgordijnen 3-
aderige bekabeling (3x0,5 mm?) en sluit deze aan op de connectors
CURTAIN IN; CURTAIN OUT

Door de units door te verbinden wordt gegarandeerd dat het
regelsignaal wordt doorgegeven. De units dienen een eigen 230V
voeding per luchtgordijn te hebben.

Schakelaar 2 op SW3 ingesteld in positie:

E - Voor MASTER-luchtgordijn

E - Voor SLAVE-luchtgordijn
Gebruik voor het aansluiten van meerdere units op een T-box regeling

of en onafhankelijke (lokale) GBS werking van luchtgordijnen met
deurschakelaars DRV IN-/ DRV OUT-connectors.
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CoepvHeHne 3aBec No3BonseT ynpasnaTte ¢ 1 4o 5 saBecamu
OHOBPEMEHHO C MOMOLLIbIO OAHOrO KOMAHLOKOHTpOIepa v ABEPHOro
Aartyuka.

CoeanHeHve 3aBec crieqyeT BbINOMHUTL C MOMOLLbIO NpoBogos OMY
3x0,5 mm? ucrionbays knemmbl CURTAIN IN; CURTAIN OUT.
CoeaunHeHne obecneynBaeT nepeAayy curHanoB ynpasneHus. K
KaXaoWu 3aBece He06X0AMMO OTAENbLHO NOAKIIOYUTL NUTaHNe
MepekntoyaTtenb 2 B SW3 ycTaHOBUTbL B NO3ULMU:

E — ons 3aBecbl MASTER

o

[ns Toro, 4Tobbl NOAKMIYUTL HECKOMBKO annapaToB K 04HOMY
KOHTponnepy T-box 1 nokansbHoM nx paboTbl MO OTHOLLIEHWIO K
OBEepHbIM AaTymkoM, criegyeT npumeHuTb knemmbl DRV IN; DRV
OUT.

— ons 3aBecbl SLAVE



4.3.6. CONTROL SYSTEM- DRV CHAINING

4.3.6. STEROWANIE — STEROWANIE - LACZENIE DRV

4.3.6. REGELSYSTEEM - DRV-MODULES IN SERIE

4.3.6. YNPABJIEHUE - COEAUHEHUE DRV

screen -, screen -,
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0 0 - 0
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T120

It is possible to connect up to 31modules DRV and control them with one T-
box controlle

NOTE: In last DRV in line, dipswitch SW2 has to be switched to the right —
T120. The maximum length of the connecting cable 50 m

(LIYCY-P 2x2x0,5 mm?).

(@]

T120
T120

Za pomoca kontrolera T-box mozliwe jest podtgczenie i sterowanie do 31
modutéw DRV.

UWAGA: Dla ostatniego urzgdzenia pracujgcego w sieci BMS lub ze
sterownikiem T-box wymagane jest ustawienie przetacznika SW2 w prawg
pozycje T120. Maksymalna dtugo$¢ przewodu tgczacego 50 m

(LIYCY-P 2x2x0,5 mm?)

Het is mogelijk om tot 31 DRV-modules met elkaar te verbinden en deze te
regelen met behulp van één T-box thermostaat.

OPMERKING: DIP-switch SW2 in de laatste DRV-module in de lijn moet
naar rechts worden ingesteld - T120. De maximale lengte van de
verbindingskabel is 50 m (LIYCY-P 2x2x0,5 mm?).

C nomoLwbto KoHTponnepa T-box MOXHO coeanHuTb 1 ynpaensTb paboTon
31 DRV.

BHUMAHME: nns nocnegHero annapaTa NoaKto4eHHOro K
KOMaHAoKoHTponnepy T-box unu cucteme BMS Heobxoanmo
nepeknoynTb nepekniodatens SW2 Ha nosuumto T120. MakcumanbHas
AnvHa npoeoga - 50 m (LIYCY-P 2x2x0,5 Mm?2)

4.3.7. CONTROL SYSTEM - BMS CONNECTION

4.3.7. STEROWANIE - PODLACZENIE BMS

4.3.7. REGELSYSTEEM - VERBINDING MET GBS

4.3.7. YNPABJNEHME - NOOKIIOYEHUE BMS

DRV driver has a possibility to be connected to integrated Building
Management System (BMS). Connection can be done in two ways:
1. To DRV pcb board(in case of work without T-box)

2. To T-box controller (LIYCY-P 2x2x0,5 mm?)

Sterowanie umozliwia podigczenia uktadu do systemu zarzadzania
budynkiem BMS (Building Management System). Podigczenie mozna
wykona¢ na dwa sposoby:

1. Do ukfadu automatyki DRV (w przypadku pracy bez sterownika T-box)
2. Do sterownika T-box (LIYCY-P 2x2x0,5 mm?)

De DRV-communicatiemodule biedt de mogelijkheid om de module op te
nemen in een geintegreerd gebouwbeheersysteem (GBS). De aansluiting
kan op twee manieren worden uitgevoerd:

1. Naar DRV-printplaat (zonder T-box)

2. Naar T-box (LIYCY-P 2x2x0,5 mm?)

ABTOMaTMKa NO3BONAET NOAKMIOUMTE cuctemy k BMS (Building Management
System). CoegunHeHne MOXHO OCYLLEeCTBNUTL ABYMS cnocobamu:

1. Yepes DRV (anst pabotbl 6e3 komaHOoKoHTponnepa T-box)

2. Yepes komaHgokoHTponnep T-box (LIYCY-P 2x2x0,5 mm?2)

Description/ Opis/ 1.
Name/Nazwa/ Naam/ HassaHue Omschriiving/ Onucanue oo DRV... o w1
DRV IN o
| | | 20— | |os [ o[l
Physical Ia):er/ Warstwa fizyczna/ Fysieke laag/ RS485 Aa NER @,:‘ o
®ursnyecknit yposeHb <[a@[g 124816 Y1
Z

Protocol/ Protokét/ Protocol/ Mpotokon MODBUS-RTU -

B q [a]
Baud rate/ Predko$¢ transmisji/ Baudrate/ 38400 [bps] AlD 3 dol8 <|0|3
CkopocTb GND E NSSESSS

vce
Parity/ Parzysto$¢/ Pariteit/ KoHTponb yeTHocTU Even PRVIN DRV OUT
sw2_ SW1
Data bits/ Liczba bitéw danych/ Databits/ Yucno 8 E 1 E";";";DD
GUTOB AaHHbIX 0 S
STOP bits/ Liczba bitéw stopu/ Stopbits/ Yucno 1
6uTos cTona
Description/ Opis/ 2.
Name/Nazwa/ Naam/ HassaHue Omschriiving/ Onucarue
Physical layer/ Warstwa fizyczna/ Fysieke laag/ RS485
dusnyecknin ypoBeHb
Protocol/ Protokét/ Protocol/ Mpotokon MODBUS-RTU
Baud rate/ Predko$¢ transmisji/ Baudrate/ 9600-230400 [bps] [ BX. TB0X_ ]
CkopocTb =S § § SO
Parity/ Parzysto$¢/ Pariteit/ KoHTponb yeTHoCcTU Even "@ﬁ A i BlA
Data bits/ Liczba bitéw danych/ Databits/ Yucno 8 GND
6UTOB AaHHbIX B
A(+)

STORP bits/ Liczba bitéw stopu/ Stopbits/ Yucno
6uTos cTona

ATTENTION: In last DRV in line, dipswitch SW2 has to be switched to the

right — T120

UWAGA: Dla ostatniego urzadzenia pracujgcego w sieci BMS wymagane jest
ustawienie przetgcznika SW2 w prawg pozycje.

LET OP:: DIP-switch SW2 in de laatste DRV-module in de lijn moet naar

rechts worden ingesteld - T120

BHUMAHME: [Ins nocnegHero annapaTa pabotatowero B cetn BMS
criegyeT ycTaHOBUTbL nepekntovatens SW2 Ha npaBovi no3uumn.
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4.3.8. CONTROL SYSTEM - SETTING BMS ADDRESS

4.3.8. STEROWANIE - USTAWIENIE ADRESU

4.3.8. REGELSYSTEEM - GBS-ADRES INSTELLEN

4.3.8. YNPABIEHUE — HACTPOWKA AOPECA BMS

When connecting DRV modules to the T-box controller or BMS, you
have to binary set addresses on each (each DRV must have individual
address) DRV module by DIP-switch SW1. To address modules,
check if the power supply is turned off, then set the addresses as
shown in the table, then turn on the power supply.

Przy podtgczaniu modutéw DRV do sterownika T-box lub systemu BMS
konieczne jest binarne ustawienie adresu na przetaczniku DIP-switch
SW1. Kazdy modut sterujgcy DRV podtaczony do Systemu FLOWAIR
musi mie¢ nadany indywidualny adres. W celu ustawienia adresu nalezy
przy wylaczonym napieciu ustawic¢ adres urzadzenia (zgodnie z tabelg),
a nastepnie wtaczyc¢ zasilanie.

Wanneer DRV-modules op de T-box of een GBS worden aangesloten,
moet u de adressen binair instellen (elke DRV-module moet een uniek
adres hebben) op elke DRV-module met behulp van DIP-switch SW1.
Om de adressen van modules te controleren zorgt u er eerst voor dat
de stroomvoorziening uitgeschakeld is. Stel vervolgens de adressen in
op de manier zoals is weergegeven in de tabel en schakel dan de
stroomvoorziening opnieuw in.

YT06b! nogkntoumTe Mogynb DRV k komaHaokoHTponnepy T-box unu
cucteme BMS Heobxoanmo ycTaHoBUTE GUHApPHbIA agpec Ha
nepekntovataene DIP-switch SW1. Kaxabln mogynb ynpasneHus DRV
JorkeH obnapate HAMBKUAYansHLIM agpecom. [ins Toro,

4yTO6bI YCTAHOBUTL adpec, crnefyeT cornacHo Tabenu ycTaHoBUTb
nepekrnyaTeny B Hy)XHOM NO31LUMK, a 3aTeM BKIIOYUTbL NUTaHKeE.

DRV

31

Ijl ] ) ]

.

.

.
o

o

o

o
LA

M|

W | [
; il

sl

E] switch down/ przetacznik w dot/ schakelaar omlaag/
Mepekntoyatens BHU3Y

E switch up/ przetacznik w gore/ schakelaar omhoog/
Mepekntoyatens BBEPXY

5. DOOR CONTACT INSTALLATION

5. MONTAZ CZUJNIKA DRZWIOWEGO

5. MONTEREN VAN DE DEURSCHAKELAAR

5. YCTAHOBKA OBEPHOIO OATYUKA

Sample of door contact installation.

DCm - In case of installation in way which is
show on drawing below, connectors 21 and 22
need to be used.

drzwiowych.

Przyktadowe sposoby montazu czujnikéw

drzwi skrzydtowe (np. DCm - w przypadku
przedstawionego sposobu montazu nalezy
wykorzystaé ztacza 21 i 22)

-

Voorbeeld voor het monteren van de
deurschakelaar.

MpuMep ycTaHOBKM ABEPHOrO AaTyuKa.
OpuHapHasa aBepb — DCm — B cniyyae

DCm - bij montage volgens het onderstaande
aansluitschema moeten de connectors 21 en
22 worden gebruikt.

Scharnierende deuren

AaHHoro cnocoba ycTaHOBKM HEOBX0AMMO
Mcnonb3oBaThb 3aXumbl 21 1 22.

Dce — In the case of sliding doors (with a
parallel installation of the sensor and magnet )
is required distance 8-12 mm between the
sensor housing and the magnet. For Hinged
door max 8 mm between housing and magnet.

Dce - w przypadku drzwi przesuwnych (przy
réwnolegtej instalacji czujnika i magnesu)
wymagana odlegto$¢ 8-12 mm miedzy
czujnikiem a magnesem. Do drzwi
skrzydtowych maksymalnie 8 mm miedzy
czujnikiem, a magnesem.

Dce — bij schuifdeuren (waarbij de sensor en
de magneet evenwijdig worden gemonteerd)
moet de afstand tussen de sensorbehuizing en
de magneet ten minste 8-12 mm zijn. Voor
scharnierende deuren mag de afstand tussen
de sensorbehuizing en de magneet niet groter
zijn dan 8 mm

Dce — B criyyae pasfsuxHon asepu (npu
napannensHon No3vunm AaTynka u MarHura)
HeobXoAUMO CoOXpaHUTb paccTosiHue 8-12 MM
Mexay AaTYMKoM U MarHuToMm. Ans
OfMHapHOW ABEpU - 8 MM.

1
1

<

/
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6.

GUIDELINES FOR CONNECTION WITH POWER SUPPLY

6. PODLACZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

6.

RICHTLIJNEN VOOR HET AANSLUITEN VAN DE

STROOMVOORZIENING

6.

NOAKNIOYEHUE K CUCTEME 3NEKTPOMNMUTAHUA

Wires size should be chosen by the designer

Before connecting the power supply check the correctness of
controllers connection. These connections should be executed in
accordance with their technical documentation.

Before connecting the power supply check whether the mains
voltage is in accordance with the voltage on the device data
shield.

Starting the device without connecting the ground conductor is
forbidden.

Przekrdj i typ przewodu powinien zosta¢ dobrany przez
projektanta.

Podtgczenia zasilania oraz sterownikéw powinno by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg techniczng

Przed podtgczeniem zasilania nalezy sprawdzi¢ poprawnosc¢
podtgczenia sterownikow.

Przed podtgczeniem zasilania nalezy sprawdzi¢ czy napigcie w
sieci jest zgodne z napigciem na tabliczce znamionowe;j
urzadzenia.

Uruchomienie urzadzenia bez podtaczenia przewodu
uziemiajgcego jest niedozwolone.

Kabeldiameter moet door de ontwerper worden vastgelegd
Controleer voordat u de stroomvoorziening aansluit of de
regelingen correct zijn aangesloten. Deze aansluitingen moeten
worden gemaakt in overeenstemming met de technische
documentatie.

Controleer voordat u de stroomvoorziening aansluit of de
spanning van de netvoeding overeenkomt met de werkspanning
op het typeplaatje op de unit.

Het is niet toegestaan om de unit op te starten zonder dat de
aarding aangesloten is.

CeyeHue 1 TMN NPOBOAOB AOMKeH ObiTb NogobpaH
NPOEKTUPOBLLNKOM.

CoeanHeHve anekTpoasuraTenei BEHTUNSTOPOB U
KOHTPONNEPOB AOMKHO ObITb BbINOMHEHO B COOTBETCTBUM C
TEXHUYECKOW JOKYMEHTaLnen.

Mepeq nogkrnoyeHMeM anekTponuTaHms Heo6Xo4MMO NPoBEpUTL
KOPPEKTHOCTb COEAMHEHMS ANIEKTpOABMUraTenet BEHTUNATOPOB U
KOHTPONEpOB.

Mepeq nogkrnoyeHneM anekTponuTaHmsi Heo6Xo4MMO NPoBepUTL
COOTBETCTBME HANPSHKEHWS CETU HaNpPsPKEHUIO, yKa3aHHOMY Ha
Tabnuyke TEXHUYECKUX AAHHBIX YCTPOUCTBA.

SnekTpuyeckne coeamHeHus, NpUBoOasLLMeE ABUraTesnb B
OBWKEHMWe, [OMKHbI ObITb JONONHUTENBHO 3aLLULLEHbI
npefoxpaHuTeNbHbIMU aBTOMaTamu, Ha Ccrly4ain KOpoTKOro
3aMblKaHUs B yCTaHOBKE.

3anpeLuaeTcsa nyckaTb yCTpocTBO 63 noaknoveHns nposoja
3a3eMreHus.

N

GUIDELINES FOR CONNECTION WITH PIPELINE

~

. PODLACZENIE INSTALACJI WODNEJ

N

RICHTLIJNEN VOOR HET AANSLUITEN VAN LEIDINGEN

N

NOAKNIOYEHUE K CUCTEME FrOPAYEIrO BOOAOCHABXEHUA

The connection should be executed in a way which does not induce
stresses. It is recommended to use flexible pipes to deliver heating
agent to the exchanger.

It is recommended to install vent valves at the highest point of the
system.

The system should be executed so that, in the case of a failure, it
is possible to disassemble the device. For this purpose it is best to
use shut-off valves just by the device.

The system with the heating medium must be protected against an
increase of the heating medium pressure above the permissible
value (1.6 MPa).

While screwing exchanger to pipeline - connecting stubs has to be
hold by wrench.

Przytacze powinno by¢ wykonane w sposob niepowodujgcy
naprezen. Zalecane jest stosowanie przewodéw elastycznych
doprowadzajgcych czynnik grzewczy.

Zalecane jest zastosowanie zaworéw odpowietrzajgcych

w najwyzszym punkcie instalacji.

Zasilanie wody nalezy podtaczy¢ do kroéca oznaczonego czerwong
naklejka.

Instalacja powinna by¢ wykonana w taki sposob, aby w razie awarii
istniata mozliwos¢ przeprowadzenia demontazu urzgdzenia
(zalecane uzycie przewodow elastycznych). W tym celu nalezy
zastosowaé zawory odcinajgce tuz przy urzadzeniu.

Instalacja z czynnikiem grzewczym musi by¢ zabezpieczona przed
wzrostem cisnienia czynnika grzewczego ponad dopuszczalng
wartosc¢ (1,6 MPa).

Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy sprawdzi¢ prawidiowos$c¢
podtgczenia przewoddw z czynnikiem grzewczym oraz szczelnosé
instalacji.

Podczas montazu instalacji nalezy bezwzglednie unieruchomic
krécce przytaczeniowe wymiennika.

De aansluiting moet zodanig worden gemaakt dat daardoor
nergens mechanische spanning ontstaat. Het verdient
aanbeveling om voor het verwarmingsmedium flexibele leidingen
naar de warmtewisselaar te gebruiken.

Het verdient aanbeveling om ontluchtingspunten te monteren op
het hoogste punt in het systeem.

Het systeem moet zodanig worden gemonteerd dat bij een storing
de unit kan worden gedemonteerd. Het is daarom verstandig om
waterzijdige afsluiters vlakbij de unit te monteren.

Het systeem met het verwarmingsmedium moet zodanig worden
beveiligd dat de druk van het verwarmingsmedium niet hoger dan
1,6 MPa (16 Bar) kan worden.

Houd bij het vastschroeven van de leiding op de warmtewisselaar
de aansluiting op de warmtewisselaar met een montagesleutel
vast

spanner on the instaliation side \

spannar on e haater side

COUNTER

CoepvnHeHne A0MKHO BbiTb BbIMOMHEHO Tak, YTOObI OHO He
NpVBOAWIIO K Harpy3kam Ha yCTPOWCTBO.

PekomeHayeTcs B BepXHel TOUKe CUCTEMbI YCTaHOBUTL PYYHOW
U1 aBTOMaTUYECKMIN BO3JYXOOTBOAUMK

MoHTax gormkeH ObITb NpousBeaeH Tak, YToObl NPy NOnomke
YCTPONCTBA €ro MOXHO 6bINo AeMOHTMPOBaTb. [ns aToro
oTcekaloLme KrnanaHbl Nnyylle BCero yctaHaBnmBaTb psAoM ¢
YCTPOWCTBOM.

CucTtema ropsiyero BogocHabxeHust AomkHa bbiTb OCHaLLleHa
3aLLMTON OT NpeBbILLEHUs faBneHVst TeNNOHOCUTENs Haf
aonyctuMbimM yposHeM (1,6MIa).

Mepea nyckom ycTpoicTBa HEOOX0AVMO NPOBEPUTL KOPPEKTHOCTL
coeauHeHust Tpyb TennoHocuTenst n repMeTUHHOCTb YCTAHOBKY.
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8. OPERATION

8. EKPLOATACJA

8. GEBRUIK

8. AKCIMIIYATAUUA

The device is designed for operation inside buildings, at
temperatures above 0°C. In low temperatures (below 0°C)
there is a danger of freezing of the medium.

The manufacturer bears no responsibility for damage
of the heat exchanger resulting from freezing of the
medium in the exchanger. It is forbidden to place any
objects on the heater or to hang any objects on the
connecting stubs.

The device must be inspected periodically. In the case of
incorrect operation of the device it should be switched off
immediately.

It is forbidden to use a damaged device. The manufacturer
bears no responsibility for damage resulting from the use of
a damaged device.

If it is necessary to clean the exchanger, be careful not to
damage the aluminium lamellas.

For the time of performing inspection or cleaning the device,
the electrical power supply should be disconnected.

In case water is drained from the device for a longer period
of time, the exchanger tubes should be emptied with
compressed air

Urzadzenie przeznaczone jest do pracy wewnatrz
pomieszczen, w temperaturach powyzej 0°C. W niskich
temperaturach (ponizej 0°C) istnieje niebezpieczenstwo
zamarzniecia czynnika.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za
uszkodzenia wymiennika ciepta bedace skutkiem
zamarzniecia czynnika w wymienniku.

Nie wolno umieszcza¢ na urzgdzeniu, ani zawiesza¢ na
kroécach przytgczeniowych zadnych przedmiotow
Urzadzenie musi podlega¢ okresowym przeglgdom. Przy
nieprawidtowej pracy urzgdzenia nalezy go niezwlocznie
wytgczyé.

Nie wolno wuzywa¢ uszkodzonego urzadzenia.
Producent nie bierze odpowiedzialnosci za szkody
wynikle podczas uzytkowania uszkodzonego
urzadzenia.

W przypadku gdy woda z urzagdzenia zostaje spuszczona
na dluzszy okres czasu, rurki wymiennika nalezy
przedmuchaé sprezonym powietrzem

Het apparaat is ontworpen voor gebruik binnen gebouwen,
bij temperaturen boven 0°C. Bij lage temperaturen (onder
0°C) zou het verwarmingsmedium kunnen bevriezen.

De fabrikant aanvaardt geen enkele
verantwoordelijkheid voor schade aan de
warmtewisselaar als gevolg van bevriezing van het
medium in de warmtewisselaar. Het is niet toegestaan
om objecten op het verwarmingselement te plaatsen of
objecten aan de aansluitingen op te hangen.

De unit moet regelmatig worden geinspecteerd op juiste
werking. Schakel de unit onmiddellijk uit, wanneer deze niet
correct werkt.

Het is niet toegestaan om een beschadigde unit te
gebruiken. De fabrikant aanvaardt geen enkele
verantwoordelijkheid voor schade als gevolg van het
gebruik van een beschadigde unit.

Wees voorzichtig bij het reinigen van de warmtewisselaar,
om te voorkomen dat de aluminium lamellen beschadigen.
Onderbreek altijd eerst de stroomvoorziening voordat u de
unit gaat inspecteren of reinigen op de warmtewisselaar
met een montagesleutel vast.
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YCTPONCTBO NpeaHasHa4veHo ansi UCnonb3oBaHus B
nometleHun, npy TemnepaTtypax Bbiwe 0oC. [Npyu HKU3KMX
Temnepartypax (Hwke 0°C) nosBnseTca puck pa3amoposku
TennoobMeHHMKa.

MNpousBopuTenb He HeCceT OTBETCTBEHHOCTM 3a
BO3MOXHble MOJIOMKU TeNy006MeHHUKA, BbI3BaHHbIe
pa3MOpO3KOM TENNI0O0OMEeHHMKa.

Henb3sa cTaBnTb Ha YCTPOMCTBO UMW BellaTb Ha naTpyoku
Kakne-nnbo npeameThbl.

Heobxoanmo nepuoguyecky NpoBepsiTb YCTPOUCTBO. B
cny4yae HenpasuibHOW paboTbl CrnegyeT Kak MOXHO
ObICTpee BbIKIIOYUTL €rO0.

3anpelyaeTcs UCNONbL30BaTh NOBPEXAEHHOE
yctpoucTtio. [lponsBoguTensb He HeceT
OTBETCTBEHHOCTM 3a yliep06, BbI3BaHHbIN
Mcnonb3oBaHWeM NOBPEXAEeHHOro yCTPOUCTBa.

B cnyyae ecnv Boga 13 TennoobmeHHMKa crnyckaeTca Ha
ONVTENbHbBIVA Nepuo BpEMEHU, TPYOKM TennoobMeHHuKa
HeobxoauMO JOMONHUTENBHO NPOAYBaTh CTPYEW CXKaToro
BO3ayxa.



9. CLEANING AND CONSERVATION

9. CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

9. REINIGEN EN ONDERHOUD

9. OYUCTKA N NPOPUNTAKTUYHECKOE OBCNY>XXUBAHUE

Periodically check (min. twice a year) state of contamination of the heat
exchanger (ELiS B-W), electric heaters (ELiS B-E ). Contamination of
the air inlet causes a decrease of heating capacity of the unit and the
adverse impact on fan operation (causes waving). Excessive dirt on the
heaters can cause permanent loss of

the rated parameters.

If cleaning of heat exchanger is needed use listed guidelines.

Disconnect power supply of unit.

Dismount inlet grill guard

It is recommended to use pressured air to clean the exchanger, air
stream need to be directed perpendicular to exchanger and moved
along lamellas.

It is prohibited to use water or sharp items to clean exchanger

Okresowo nalezy sprawdzaé (min. dwa razy na rok) stan zabrudzenia
wymiennika ciepta (ELiS B-W), grzatek elektrycznych (ELiS B-E).
Zapchanie czesci wlotu powietrza powoduje spadek mocy grzewczej
urzgdzenia oraz niekorzystne wplywa na prace wentylatora (powoduje

falowanie), a

takze w przypadku grzatek elektrycznych moze

spowodowac trwatg utrate parametréw znamionowych.
Czyszczenie wymiennika nalezy wykona¢ stosujgc sie do ponizszych

wyt

ycznych:

Na czas przeprowadzania czyszczenia nalezy odigczyé zasilanie
elektryczne.

Nalezy zdemontowac kratke wlotows.

Podczas czyszczenia wymiennika nalezy uwazac aby nie pozagina¢
aluminiowych lamel.

Nie zaleca sie uzywania ostrych przedmiotéw do czyszczenia, ze
wzgledu na mozliwos$¢ uszkodzenia lamel.

Zaleca sie czyszczenie sprezonym powietrzem.

Nie dopuszcza sie czyszczenia wymiennika wodg!

Czyszczenie nalezy wykonywaé ruchami wzdiuz lamel, kierujac
dysze nadmuchowg prostopadle do wymiennika.

Controleer periodiek (min. tweemaal per jaar) de vervuiling van de
warmtewisselaar (ELiS B-W), van de elektrische luchtverwarmers (ELiS
B-E). Vervuiling van de luchtinlaat leidt tot een verlaging van de
verwarmingscapaciteit van de unit en is nadelig voor de werking van de
ventilator (golfvorming).

Neem voor het reinigen van de warmtewisselaar de richtlijnen in deze

gebruiksaanwijzing in

acht. Door Overmatig vuil op de

verwarmingselementen kunnen de nominale ingestelde parameters
permanent verloren gaan.

Schakel de stroomvoorziening van de unit uit.

Demonteer de grille van de inlaat

Het verdient aanbeveling om de warmtewisselaar met perslucht te
reinigen. De luchtstroom moet loodrecht op de warmtewisselaar
worden gebruikt en langs de lamellen worden bewogen.

Het is niet toegestaan om voor het reinigen van de warmtewisselaar
water of scherpe voorwerpen te gebruiken.

Heobxoaumo neproanyecku (kak MMHUMYM, OBYX pas B rog)
NpoBepsiTb CTeneHb 3arpsisHeHus TennoobmexHuka (ELIS B-W),
anektpuyecknx TOHos (ELiS B-E). 3arpsisHeHue namenen
TennoobMeHHUKa Bbi3biBaeT NafeHne TENNOBON MOLLHOCTU YCTPOWCTBa
1 MOXET NPUBECTU K NOBPEXAEHNI0 BEHTUNATOpa. YpeamepHoe
3arpsi3HeHue HarpeBaTernbHbIX 31IEMEHTOB MOXET NPUBECTM K
nepMaHeHTHON NoTepe HOMUHAMbHbLIX NapaMeTpPOB.

OuucTtka TennoobMeHHVKa AomkHa BbITb Npon3BeaeHa B COOTBETCTBUM
C HKeykasaHHbIMU TpeboBaHWSMM:

Bo Bpems ouucTku
anekTponuTaHme.
Cne,u,yeT OEMOHTMPOBaTbL BXOAHYHO PEeLUeTKy.

Cne,u,yeT OﬁpaTMTb BHMMaHue Ha To, 4ToGbl BO BpemMsa O4YUCTKK
TennoobMeHHuUka He noBpeanTb artoMnHUEBbIE NamMenn.

He pekoMeHayeTCcA UCnonb3oBaTb OCTPble MNpeaMeTbl, KOTOpble
MOryT noBpeanuTb TOHKOE antmMnHneBsoe ope6peHV|e.
PeKOMeH,EI,yeTCH npon3BoanNTb OHYUCTKY CpreVl CXaToro so3gyxa. He
AonyckaeTca o4uUcTKa TennoobmeHHuka Bogon!

OuuncTKka AoMmKHa NPOU3BOAUTLCA BEPTUKaNbHBIMU ABMKEHUSMU NO
NHUK  namenen, BO34yWHOe confo  AOJSMKHO  HanpaBnATbCA
nepneHgnkynapHo K TeI'IJ'I006MeHHVIKy.

yCTpOVICTBa HeobXxoAMMO  OTKIYUUTb

10. OUTLET GRILL ADJUSTING

10.

REGULACJA KRATKI WYLOTOWEJ

10. UITLAATGRILLE INSTELLEN

10.

PEFYNNUPOBKA XAIIO3UA

Outlet lamellas/blades are adjustable within +/- 10 ° range. By manually
setting the angle of the airflow stream, you can adjust an air barrier to
the conditions around the door opening.

Lamele wylotowe posiadajg mozliwos¢ regulacji w zakresie +/- 10 °.
Ustawiajgc recznie kat nadmuchu strugi, mozna dopasowac bariere
powietrzng do warunkéw panujacych wokot otworu drzwiowego

De lamellen/bladen aan de uitlaatzijde zijn verstelbaar over een hoek
van +/- 10 °. Door handmatig de richting van de luchtstroom in te stellen
kunt u het luchtgordijn afstemmen op de omstandigheden rondom de
deuropening.

YKantosu BbixogsLLero Bo3ayxa AatoT BO3MOXHOCTb NOBOPOTa B
avanasoHe +/- 10°. Py4Hasi HacTpolika yrna nossonsiet npucnocobutb

BO34yLUHbI 6apbep K ABEPHOMY Mpoemy.
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11. SERVICE

11. SERWIS | GWARANCJA

11. SERVICE

11. CEPBUCHOE OBCIYXXWBAHUE

Please contact your dealer in order to get acquitted with the warranty
terms and its limitation.

In the case of any irregularities in the device operation, please contact the
manufacturer’s service department.

The manufacturer bears no responsibility for operating the device in a
manner inconsistent with its purpose, by persons not authorised for
this, and for damage resulting from this!

Made in Poland
Made in EU

Manufacturer: FLOWAIR GLOGOWSKI | BRZEZINSKI SP.J.
ul. Chwaszczynska 135, 81-571 Gdynia

tel. +48 58 669 82 20, fax: +48 58 627 57 21

e-mail: info@flowair.pl

www.flowair.com
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W razie jakichkolwiek nieprawidtowosci w dziataniu urzgdzenia prosimy
o kontakt z dziatem serwisu producenta.

Warunki gwarancji:
Klient ma prawo w ramach gwarancji do bezptatnej naprawy urzadzenia w
wypadku wady ujawnionej w okresie trwania gwarancji.
Klient ma prawo w ramach gwarancji do wymiany urzadzenia lub jego
elementu na nowy produkt, wolny od wad, tylko wtedy gdy w okresie
gwarancji producent stwierdzi, iz usuniecie wady nie jest mozliwe.
2. Dowdd zakupu stanowi dla uzytkownika podstawe do wystgpienia o
bezptatne wykonanie naprawy.
3. W przypadku bezpodstawnego wezwania do naprawy gwarancyjnej
koszty z tym zwigzane w petnej wysoko$ci ponosi¢ bedzie

uzytkownik.

4. Gwarancja przystuguje przez okres 24 kolejnych miesiecy od daty
zakupu.

5. Gwarancja jest wazna wytacznie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

6. W celu wykonania naprawy gwarancyjnej uzytkownik jest
zobowigzany do dostarczenia reklamowanego urzadzenia do
producenta.

7. Producent zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia i naprawy
urzadzenia w ciagu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia
urzadzenia do producenta.

8. W przypadku, gdy wada nie ma charakteru trwatego i jej ustalenie
wymaga dtuzszej diagnozy producent zastrzega sobie prawo
przedtuzenia terminu rozpatrzenia gwarancji okreslonego w punkcie
7. O koniecznosci przedtuzenia terminu potrzebnego do rozpatrzenia
gwarancji producent zawiadomi przed uptywem 14-tego dnia,
liczonego od dnia dostarczenia reklamowanego urzgdzenia.

9. Producent moze wysta¢ zastepcze urzadzenie na zyczenie klienta w
czasie rozpatrywania gwarancji. Na wystany, nowy towar wystawiana
jest faktura, do ktérej klient otrzyma korekte w przypadku
pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

10. W przypadku stwierdzenia, ze usterka wynikta z powodu uzytkowania
urzadzenia niezgodnie z wytycznymi producenta lub reklamowane
urzadzenie okazato sie w petni sprawne — gwarancja nie zostanie
uznana, a zgtaszajacy bedzie musiat dokona¢ zaptaty za urzadzenie
zastepcze zgodnie z wystawiong faktura.

Ograniczenia gwarancji

1. W sktad $wiadczen gwarancyjnych nie wchodza: montaz i instalacja
urzadzen, prace konserwacyjne, usuwanie usterek spowodowanych
brakiem wiedzy na temat obstugi urzadzenia.

2. Gwarancja nie obowigzuje w przypadku wystgpienia nizej
wymienionych usterek:

e uszkodzenia lub zniszczenia produktu powstate w rezultacie
niewtasciwej eksploatacji, postepowania niezgodnego z
zaleceniami normalnego uzycia lub niezgodnego z dostarczong
z urzgdzeniem dokumentacjg techniczna,
wad powstatych na skutek montazu urzadzen niezgodnie z
dokumentacja techniczna,
wady powstate na skutek niezgodnego z zaleceniami w
dokumentacji technicznej fizycznego lub elektrycznego
oddziatywania, przegrzania lub wilgoci albo warunkéw
$Srodowiskowych, zamokniecia, korozji, utleniania, uszkodzenia
lub wahania napigcia elektrycznego, pioruna, pozaru lub innej sity
wyzszej powodujgcej zniszczenia lub uszkodzenia produktu,
mechaniczne uszkodzenia lub zniszczenia produktéw i wywotane
nimi wady,
uszkodzenia powstate na skutek niewtasciwego transportowania
lub zapakowania produktu przesytanego do punktu sprzedazy.
Klient ma obowigzek sprawdzenia towaru przy odbiorze. W razie
stwierdzenia usterek klient jest zobowigzany poinformowa¢ o nich
producenta oraz spisa¢ protokét uszkodzen u przewoznika,
wad powstatych na skutek normalnego zuzycia materiatow
wynikajacych z normalnej eksploatacji.

Wyprodukowano w Polsce
Made in EU

Producent: FLOWAIR GLOGOWSKI | BRZEZINSKI SP.J.
ul. Chwaszczynska 135, 81-571 Gdynia

tel. +48 58 669 82 20, fax: +48 58 627 57 21

e-mail: info@flowair.pl

www.flowair.com



11. SERVICE

11. SERWIS | GWARANCJA

11. SERVICE

11. CEPBUCHOE U FTAPAHTUNHOE OBCNY>XXUBAHUE

Garantievoorwaarden en beperkingen

De garantie geldt voor een periode van 24 opeenvolgende maanden
vanaf de datum van aankoop. De garantie geldt alleen voor
onderdelen. De garantie is alleen geldig op Nederlands
grondgebied (zie algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden op
www.drl-products.nl).

Neem bij storingen in de werking van de unit contact op met uw
installateur.

De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik
van het apparaat op een wijze die niet in overeenstemming is met het
beoogde doel, door personen die hiertoe niet bevoegd zijn en voor
schade die hieruit voortvloeit!

Gefabriceerd in Polen
Gefabriceerd in de EU

Fabrikant: FLOWAIR

ul. Chwaszczynska 135, 81-571 Gdynia

tel. +48 58 669 82 20, fax: +48 58 627 57 21
e-mail: info@flowair.pl

www.flowair.com

Distributed by DRL-Products b.v.
Minervum 7268

4817 ZM Breda

The Netherlands

tel. +31(0)76 - 581 53 11

fax. +31(0)76 - 587 22 29

e-mail: info@flowair.nl
www.flowair.nl

YcnoBus rapaHTMM U ee OrpaHMYeHUs AOCTYMHbI y NOKanbHOro
AUCTpUGLIOTOpA.

B criyyae HeucnpaeHocTelt B pabGoTe annapaTa npocum obpaliaTbest K
aBTOPW30BaHHOMY CEpPBUCY MPOU3BOAUTENS.

3a JKcnnyaTauyuMio annaparta cnoco6amu, He COOTBETCTBYHOLWNMU
ero HasHa4YeHuw, nuuamum, He UMeLWUMU COOTBETCTBEHHOIo
pa3pelieHnsn, a Takxke 3a HeJOCTaTKNU Unu ymepG, BO3HUKLUME Ha
OCHOBaHMU 3TOro, NPOU3BOAUTESNb HE HEeCeT OTBETCTBEHHOCTH!

MpousBeneHo B Monblie
Made in EU

MpousBoanTenb: FLOWAIR GLOGOWSKI | BRZEZINSKI SP.J.
ul. Chwaszczynska 135, 81-571 Gdynia

tel. +48 58 669 82 20, fax: +48 58 627 57 21

e-mail: info@flowair.pl

www.flowair.com

12. HEATING MEDIUM PARAMETERS

12. PARAMETRY CZYNNIKA GRXZEWCZEGO

12. VERWARMINGSMEDIUM PARAMETERS

12. NTAPAMETPbI TENJIOHOCUTENA

EN

PL

NL

RU

Water heat exchanger could be supply by
water or glycol solution up to 60%. The heat
exchanger tubes are made of copper. The feed
medium should not cause corrosion of this
material. In particular, the parameters as
below should be provided.

Wodny wymiennik ciepta mozna zasila¢ woda
lub roztworami glikolu o stezeniu do 60%.
Rurki wymiennika ciepta sg wykonane z
miedzi. Medium zasilajace nie powinno
powodowa¢ korozji tego materiatu. W
szczegoblnosci nalezy zapewnié parametry jak

Waterwarmtewisselaar kan worden geleverd
door water of glycoloplossing tot 60%. De
warmtewisselaarbuizen zijn van koper. Het
voedingsmedium mag geen corrosie
veroorzaken. Onderstaande parameters
moeten worden verstrekt.

B BOAAHOI TeN1006MeHHUK MOXHO NojaTb
BOZY UAW PacTBop rnKona Ao 60%. Tpy6ku
Tennoo6MeHHMKa N3roTOBNEHbI U3 MeaN.
TennoHocuTeNb He JOKEH Bbi3blBaTb
KOpPpPO3MIo 3TOro MaTepuana. B yactHocth,
PeKOMMEHAYeTCA MPUMEHUTb NapaMeTpbl,

ponizej w tabeli.

YKa3aHHble HUXKe.

Parameter Value Parametr Wartosé Parameter Waarde MNapameTp 3HayeHve
pH 7,5-9,0 pH 7,5-9,0 pH 7,5-9,0 pH 7,5-9,0

Free of Inhoud van vrij van CopepiKanue 6e3 otnokenuit /
Content of impurities | sediments/particles Zanieczyszczenia brak osadéw, czastek | onzuiverheden sedimenten/deeltjes | npumeceit YyacTuy,

[Ca2+,Mg2+]/

[Ca2+,Mg2+]/

Totale hardheid

[Ca2+, Mg2+] /

[Ca2+,Mg2+]/

Total hardness [HCO3-] > 0.5 Catkowita twardos¢ [HCO3-] > 0.5 [HCO3-] > 0.5 06120 KeCTKOCTb [HCO3 -]> 0,5
Oil and grease <1 mg/l Olej i smar <1 mg/l Olie en vet <1 mg/l Macnio 1 cmaska <lmr/n
Oxygen <0.1mg/I| Tlen <0.1mg/I| Zuurstof <0.1mg/I Kucnopog <0,1mr/n
Bicarbonate, HCO3 60-300 mg/| HCO3 60-300 mg/| HCO3 60-300 mg/| Bukap6oHat, HCO? 60-300 mr/ n
Ammonium <1.0 mg/l Amoniak <1.0 mg/l Ammonium <1.0 mg/l AMMOHM <1,0mr/n
Sulphide <0.05 mg/I| Siarczki <0.05 mg/I| Sulfide <0.05 mg/I Cynbbug, <0,05mr/n
Chloride, Cl <100 mg/! Chlorki, C <100 mg/! Chloride, CI <100 mg/I Xnopua, Cl <100 mr/ n
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13. CONFORMITY WITH WEEE DIRECTIVE 2012/19/UE

13. ZGODNOSC Z DYREKTYWA WEEE 2012/19/UE

13. CONFORMITEIT MET WEEE RICHTLIJN 2012/19 / UE

13. COOTBETCTBUE C WEEE DIRECTIVE 2012/19 / UE

Running a business without harming the environment and observing
the rules of proper handling of waste electrical and electronic
equipment is a priority for FLOWAIR.

The symbol of the crossed out wheeled bin placed on the equipment,
packaging or documents attached means that the product must not be
disposed of with other wastes. It is the responsibility of the user to
hand the used equipment to a designated collection point for proper
processing. The symbol means at the same time that the equipment
was placed on the market after August 13, 2005.

X

_—
For information on the collection system of waste electrical and
electronic equipment, please contact the distributor.

REMEMBER:

Do not dispose of used equipment together with other waste! There
are financial penalties for this. Proper handling of used equipment
prevents potential negative consequences for the environment and
human health. At the same time, we save the Earth's natural
resources, reusing resources obtained from the processing of
equipment.

Prowadzenie dziatalnosci bez szkody dla srodowiska i przestrzeganie
zasad prawidtowego postepowania ze zuzytym sprzetem elektrycznym
i elektronicznym to dla firmy FLOWAIR priorytet.

Jako producent takich urzgdzen wspotpracujemy z organizacja
Odzysku Sprzetu Elektrycznego i Elektronicznego z firmg Elektro-
System.

Symbol przekreslonego kosza na $mieci umieszczany na sprzecie,
opakowaniu lub dokumentach do niego dotgczonych oznacza,ze
produktu nie wolno wyrzucac tgcznie z innymi odpadami.
Obowigzkiem uzytkownika jest przekazanie zuzytego sprzetu do
wyznaczonego punktu zbiorki w celu wtasciwego jego przetworzenia.
Oznakowanie oznacza jednoczes$nie, ze sprzet zostat wprowadzony
do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

.

_—

Informacja o systemie zbierania zuzytego sprzetu elektrycznego
i elektronicznego.

Moga Panstwo:

e odda¢ elektrosmieci nie wychodzac z domu i nie ponoszac
zadnych kosztow. Electro-System wspolnie z REMONDIS
stworzyt ustuge bezptatnego odbioru wielkogabarytowego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego. Wiecej informaciji
na stronie www.decydujesz.pl.

e  zostawiC zuzyty sprzet w sklepie, w ktorym kupowane jest
nowe urzgdzenie - dotyczy sprzetu tego samego rodzaju i
petnigcego tg sama funkcje.

e odnies¢ zuzyty sprzet do punktu zbierania. Informacje o
najblizej lokalizacji mozna znalez¢ na gminnej stronie
internetowej lub tablicy ogtoszen urzedu gminy.

. zostawi¢ sprzet w punkcie serwisowym. Jezeli naprawa
sprzetu jest nieoptacalna lub niemozliwa ze wzgledéw
technicznych, serwis jest zobowigzany do nieodptatnego
przyjecia tego urzadzenia.

PAMIETAJMY:

Nie wolno wyrzuca¢ zuzytego sprzetu tgcznie z innymi odpadami!
Grozg za to kary pienigzne. Odpowiednie postepowanie ze zuzytym
sprzetem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla
Srodowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Jednoczesnie
oszczedzamy naturalne zasoby naszej Ziemi, wykorzystujac powtornie
surowce uzyskane z przetwarzania sprzetu.

Het leiden van een onderneming zonder het milieu te schaden en het
naleven van de regelgeving voor een juiste omgang met afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur is een prioriteit voor
FLOWAIR.

Het symbool van de doorstreepte afvalcontainer op het apparaat, de
verpakking of de bijgevoegde documenten betekent dat het product
niet met ander afval mag worden weggegooid. Het is de
verantwoordelijkheid van de gebruiker om de gebruikte apparatuur aan
een speciaal verzamelpunt te overhandigen voor een correcte
verwerking. Het symbool betekent dat de apparatuur na 13 augustus
2005 op de markt is gebracht.

A
—_—
Neem voor informatie betreft het verwerken van afgedankte

elektrische en elektronische apparatuur contact op met de
distributeur.

ONTHOUDT:

Gooi gebruikte apparatuur niet weg met ander afval! Hier kunnen
financiéle boetes voor staan. Een juiste verwerking van gebruikte
apparatuur voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu
en de menselijke gezondheid. Tegelijkertijd besparen we de
natuurlijke bronnen van de aarde en hergebruiken we materialen die
zijn verkregen uit de verwerking van deze apparatuur.

24 | www.flowair.com

BepneHune 6usHeca 6e3 yuiepba ans okpyxatowlein cpeabl v
cobntogeHne npaeun obpaLleHnst ¢ 0TX04aMU 311eKTPUYECKOro U
3MEeKTPOHHOro 060pyA0BaHNS ABNSIETCS MPUOPUTETOM KOMMaHUK
FLOWAIR.

CvMBOn nepeYvepkHyTON MyCOPHOWN KOP3UHbI, pa3MeLleHHbIN Ha
obopynoBaHuK, ynakoBKke UIu npunaraeMblx JOKYMeHTax, 03HavyaeT
4YTO NPOAYKT Hemnb3s BbibpackiBaTb BMECTE C APYrMMU OTXOAaMW.
Monb3oBaTenb HeCeT OTBETCTBEHHOCTL 3a Nepeaqvy
Mcrnonb3oBaHHOro 0bopyaoBaHWs B Ha3HauYeHHbIM NyHKT cbopa ans
Hagnexateln obpaboTku. Kpome Toro, cMmBosn o3Havaert, 4To
obopynoBaHue nosiBunock Ha pbiHke nocne 13 aerycta 2005 roga.

K

—

Ans nonyyeHus uHdopmauum o cucteme c6opa oTxoaos
3NEKTPMYECKOro U 3NIeKTPOHHOro 060pyA0BaHUS CBSXKUTECH C
AUCTPUOGLIOTOPOM.

NMOMHMUTE :

He BbiGpacbiBaiiTe Ucnonb30BaHHOE 06OpyaoBaHe BMecTe ¢
Apyrumun otxogamu! Takoe NoOBEAEHE MOXET NPUBECTM K LTpadam.
MpaBunbHoe o6patleHune ¢ UCNonb3oBaHHLIM 060pyLoBaHEM
npefoTBpaLlaeT BO3MOXHble HeraTUBHbIE MOCNeACTBUS Ans
OKpy»KatoLLeit cpeabl U 300p0Bbs YerioBeka. B To e Bpemsi 9KOHOMUM
MpUPOAHbIE pecypchl 3eMnu, MOBTOPHO UCMOMb3Ys PEeCypChl,
nony4eHHble B pesyrbTaTte 06paboTku o6opyaoBaHus.



A FLOWAIR

intelligent air flow

Deklaracja zgodnosci / Declaration Of Conformity | Conformiteitsverklaring / Jeknapayusi o coomeemcmeuu

FLOWAIR

ul. Chwaszczynska 135, 81-571 Gdynia

tel. +48 58 669 82 20, fax: +48 58 627 57 21
e-mail: info@flowair.pl www.flowair.com

FLOWAIR Nederland

Kantoor: Minervum 7268, 4817 ZM Breda, The Netherlands
tel. +31(0)76 - 581 53 11, fax. +31(0)76 - 587 22 29

e-mail: info@flowair.nl ; www.flowair.nl

Niniejszym deklarujemy, iz kurtyny powietrzne / FLOWAIR hereby confirms that air curtains unit | FLOWAIR verklaart hierbij dat het
luchtgordijn / Komnanus FLOWAIR geknapupyeT, 4To Bo3ayLUHas 3aseca:

e ELIS B: W-100 (2R); W-150 (2R); W-200 (2R); E-100; E-150; E-200; N-100; N-150; N-200;

zostaty wyprodukowane zgodnie z wymaganiami nastepujgcych Dyrektyw Unii Europejskiej /
were produced in accordance to the following Europeans Directives | zijn geproduceerd in overeenstemming met de volgende
Europese Richtlijnen / npoussepeHsl cornacHo Tpebosanusm Oupektusa Esponeiickoro Cotosa:

1. 2014/30/UE — Kompatybilnosci elektromagnetycznej / Electromagnetic Compatibility (EMC) / Elektromagnetische
compatibiliteit (EMC) / SnekmpomazHum+asi coeamecmumocms (AMC) mexHuyeckux cpedcmes,

2. 2006/42/WE — Maszynowej / Machinery / Machine / Mawutbi u MexaHu3msi,

3. 2014/35/UE - Niskonapieciowe wyroby elektryczne / Low Voltage Electrical Equipment (LVD) / Laagspanningsrichtlijn
(LVD) / HuskoeonbmHoe o6opydoeaHue (LVD),

4. 2009/125/WE - Produkty zwigzane z energig / Energy-related products (ErP 2015) / Richtlijn energiegerelateerde
producten (ErP 2015) / SHepronoTpebnstoLLme NpoayKTbl

oraz zharmonizowanymi z tymi dyrektywami normami / and harmonized norms ,with above directives | en geharmoniseerde
normen, met de bovenstaande richtlijnen / a Takxe B COeAVHEHUN C AAHHLIMWU AUPEKTMBaMM CTaHaapTamm

PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczenstwo maszyn -- Ogolne zasady projektowania -- Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka /
Safety Of Machinery - General Principles For Design - Risk Assessment And Risk Reduction /
Veiligheid van Machines - Basisbegrippen voor ontwerp - Risicobeoordeling en risicoreductie /
BesonacHocTb MawmvH — O6LwmMe NpUHLMNbI NTPOEKTUPOBKM — OLIEHKa pycKka U yMEHbLUEHME pUCKa.

PN-EN 60204-1:2010 Bezpieczenstwo maszyn — Wyposazenie elekitryczne maszyn — Czes¢ 1: Wymagania ogolne /
Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements | Veiligheid
van machines - Elektrische uitrusting van machines - Deel 1: Algemene eisen | BesonacHocTb
MaLlUUH. SneKTp0060pyp,OBaHme MaLlnUH N MEXAaHN3MOB.

Yactb 1. Obwme TpeboBaHus.

PN-EN 60034-1:2011 Maszyny elektryczne wirujgce — Cze$¢ 1: dane znamionowe i parametry / Rotating electrical
machines — Part 1: Rating and performance / Roterende elektrische machines - Deel 1:
Beoordeling en prestatie / Bpaiatowwecs anekTpuyeckue MalumHbl. HOMUHanbHbIE AaHHbIE U
XapaKkTepUcTuku.

PN-EN 61000-6-2:2008 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna. Czes¢ 6-2: Normy ogolne. Odpornos¢ w srodowiskach
przemystowych / Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards. Immunity for industrial
environments | Elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Algemene normen Immuniteit voor
industriéle omgevingen / 3nextpomarHutHasi coBMecTumocTb (AMC) - YacTb 6-2: O6wwue ctaHgapThbl -
|_|0MeX0yCTOI7NVIBOCTb ONAa NPOMbILLNEHHbIX obcTaHoBOK.

Gdynia, 12.04.2018
Product Manager
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