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This operation manual has been issued by the FLOWAIR GLOGOWSKI
| BRZEZINSKI SP.J. company. The manufacturer reserves the right to make
revisions and changes in the operation manual at any time and without notice,
and also to make changes in the device without influencing its operation.

This manual is an integral part of the device and it must be delivered to the user
together with the device. In order to ensure correct operation of the equipment,
get thoroughly acquainted with this manual and keep it for the future.

Niniejsza instrukcja obstugi zostata wydana przez firme FLOWAIR GLOGOWSKI
| BRZEZINSKI SP.J. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek
i zmian w instrukcji obstugi w dowolnym czasie i bez powiadomienia, a takze zmian
w urzgdzeniu nie wptywajacych na jego dziatanie.

Instrukcja ta jest integralng czes$cig urzadzenia i musi by¢ dostarczona wraz z nim
do uzytkownika. Aby zapewni¢ prawidlowg obstuge sprzetu nalezy doktadnie
zapoznac sie z niniejszg instrukcjg i zachowac jg na przysztosc.

Deze gebruiksaanwijzing is uitgegeven door FLOWAIR. De fabrikant behoudt
zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving revisies en
wijzigingen in de gebruiksaanwijzing aan te brengen en ook modificaties aan
het apparaat aan te brengen zonder de werking ervan te beinvioeden.

Deze gebruiksaanwijzing maakt integraal deel uit van het apparaat en moet bij
het apparaat aan de gebruiker worden meegeleverd. Lees voor een correcte
werking van het apparaat deze gebruiksaanwijzing grondig door en bewaar de
gebruiksaanwijzing zodat u deze in de toekomst nogmaals kunt nalezen.

HacTosilee pykoBoacTBO nonb3osatens nsgaHo dupmont FLOWAIR GEOGOWSKI
| BRZEZINSKI SP.J. TMpouseoautens ocTaBnsieT 3a coBoit NpaBo BHOCUTbL
nonpaBkn U U3MEHEHUs1 B TeXHWYecKylo AOKymMeHTauuio B noboe Bpems un 6es
YBELOMNEHMS, a TaKkKe BHOCUTb W3MEHEHWsl, KacalolMecs annapaTtos, He
BRVsIOLLME HA UX (DYHKLVOHMPOBAHWE.

3T0 pyKOBOACTBO SBMAETCSH HEOTHEMIEMON W CyLLECTBEHHOW YacTblo annaparta u
BMECTe C HUM [OMKHO nepeAaBaTbCsi nonb3oBaTtento. [Ana obecneveHus
npaBubHOrO 06CNyXMBaHUs annapata Heo6XxoAUMO BHUMATENbHO 03HAKOMMUTLCS
C HaCTOSILLMM PYKOBOACTBOM U XPaHWUTb €ro B HaAEXHOM MecTe.
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1.GENERAL INFORMATION

1. INFORMACJE OGOLNE

KM S mixing chamber is dedicated to operate with LEO EL S BMS units. KM
L mixing chamber is dedicated to operate with LEO EL L BMS units. It is
designed for delivering fresh air to the room. Depending on the needs the air
stream can be warmed up by a heat exchanger.

In a mixing chamber are three air inlets: two for recirculating air and one for
external air. Dampers are regulated in range 0-100%.

Mixing chamber is equipped with filter Coarse 80% class (PN-EN ISO 16890-
1E).

The chamber is not thermally insulated. There is a risk of condensation in the
mixing chamber. This is influenced by many factors, climatic conditions
prevailing outside the building as well as inside it (air temperature and
relative humidity), degree of mixing of the fresh air with recirculated air,
quantity of fresh air. Decisions about the mixing chamber operation mode,
and also whether and how the chamber should be thermally insulated, should
be made by the designer, taking into account the factors listed above.

Komora mieszania KM S przystosowana jest do wspodtpracy z nagrzewnicami
elektrycznymi LEO EL S BMS. Komora mieszania KM L przystosowana jest do
wspotpracy z nagrzewnicami powietrza LEO EL L BMS. Umozliwia ona
dostarczenie $wiezego (zewnetrznego) powietrza do pomieszczenia.
W zaleznosci od potrzeb, strumien powietrza nawiewanego moze byé
ogrzewany za posrednictwem wymiennika ciepta, po czym nadmuchiwany do
wnetrza obiektu.

Komora wyposazona jest w 3 wloty powietrza: 2 recyrkulacyjnego i 1 $wiezego.
Mozliwa jest regulacja stopnia otwarcia przepustnic wlotéw powietrza od 0 do
100%.

Standardowo komora wyposazona jest w filtr kasetowy klasy Coarse 80% (PN-
EN ISO 16890-1E). Mozliwa jest filtracja powietrza zewnetrznego

i recyrkulacyjnego lub tylko zewnetrznego.

Komora dostepna jest w wykonaniu z blachy ocynkowane;.

Komora nie jest izolowana termicznie. W komorze mieszania istnieje
zagrozenie wykroplenia si¢ kondensatu. Ma na to wptyw wiele czynnikéw,
m.in.: warunki klimatyczne panujgce na zewnatrz obiektu jak i w jego wnetrzu
(wilgotnos¢ wzgledna i temperatura powietrza), stopien zmieszania powietrza
Swiezego z recyrkulacyjnym, ilo$¢ dostarczanego $wiezego powietrza. O trybie
pracy komory mieszania, a takze o tym czy komore nalezy izolowac¢ termicznie
i 0 sposobie izolacji powinien decydowac projektant, uwzgledniajac wyzej
wymienione czynniki.

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

1. OBLWAA UHOOPMALIMA

De KM S-mengkamer is bedoeld voor gebruik met LEO EL S GMS-
eenheden. De KM L-mengkamer is bedoeld om te werken met LEO EL L
GMS-eenheden. Het is ontworpen om verse lucht naar de kamer te brengen.
Afhankelijk van de behoefte kan de luchtstroom worden opgewarmd door
een warmtewisselaar.

In een mengkamer bevinden zich drie luchtinlaten: twee voor recirculatielucht
en één voor uitwendige lucht. Dempers worden geregeld in bereik van 0-
100%.

De mengkamer is uitgerust met filter Coarse 80% klasse PN-EN ISO 16890-
1E.

De mengkamer is niet thermisch geisoleerd. Er bestaat gevaar voor
condensatie in de mengkamer. Dit wordt beinvioed door vele factoren,
klimatologische omstandigheden die heersen buiten het gebouw en
daarbinnen (luchttemperatuur en relatieve vochtigheid), mate van
vermenging van de verse lucht met gerecirculeerde lucht, hoeveelheid verse
lucht. Beslissingen over de bedrijffsmodus van de mengkamer, en ook of en
hoe de kamer thermisch geisoleerd moet worden, moeten door de ontwerper
worden gemaakt, rekening houdend met de hierboven genoemde factoren.

Kamepa cmewwmBaHus KM S npumensieTcst BMecTe ¢ LEO EL S BMS. Kamepa
cvmewwmBaHns KM L npumensietcs Bmecte ¢ LEO EL L BMS. Kamepa
CMeLUVBaHMSI MO3BOSISIET BOCTaBNsATb B MOMELLEHWE HApYXHOW BO3ayx. B
3aBUCMMOCTM OT NOTPeBHOCTEN MOTOK TMPWUTOYHOTO BO3AyXa MOXeT
HarpeBaTbCsi C MOMOLLbIO TENNOOGMEHHWKa WM 3aTeM HarHeTaTbCs BHYTPb
obbekTa.

Kamepa ocHalleHa 3 Bxogamu Bosgyxa: 2 peumnpKynaumMoHHOro n 1 ceexero.
MMeeTcA BO3MOXHOCTb PEryrnyMpoBKN CTEMEHW OTKPbITUS  OPOCCErNbHbIX
3acnoHok B ananasoHe ot 0 Ao 100%.

B craHaapTHOM UcnonHeHnn cmecutenbHas kamepa 060pyfoBaHa KacCeTHbIM
dunbTpom knacca Coarse 80% (PN-EN ISO 16890-1E), ycraHoBneHHbIM no
BcacblBatoLLelt cTopoHe ycTporicTBa. LEO KM pocTtynHa B AByx BapuaHTax:
HeoKpaLlleHHas!.

Kamepa He ocHalleHa TepMmuyeckoin msonsumen. B cmecutenbHon kamepe
BO3HMKAET yrposa CKannuBaHWs KoHAeHcaTa. Ha aTo BnAusieT Heckonbko
haKTOpOB: KNMUMaTUYECKNE YCNOBUS KaK CHapy»Xu obbekTa, Tak U BHYTpU ero
(oTHOCWTENBbHAs BNAXHOCTb U TemMnepaTypa Bo3adyXa), CTeNeHb CMeLLMBaHus
CBEXEro BO3dyXa C PeuMpKynsuMOHHbIM, O6bEM NOAABAEMOro CBEXero
Bo3sayxa. O pexume paboTbl CMECUTENBHOM Kamepbl, a Takke 0 TOM, criegyeT
NN NPUMEHSATb AOMOMHUTENBbHOE TepMUYEeckoe yTenneHne Kamepbl OOIKeH
pewaTb MNPOEKTUPOBLUMK, MPUHMMAasi BO BHWMaHWe BbILLEYNOMSAHYTbIE
cakTopbl.

2. APPLICATION

2. ZASTOSOWANIE

LEO KM are designed to operate indoors. The chambers are made of
aluminum and galvanized steel thus they can’t be applied in the corrosive
environment.

LEO KM przeznaczone sa do pracy wewnatrz pomieszczen. Komory posiadajg
elementy wykonane z aluminium oraz stali cynkowej i nie moga by¢ stosowane
w $rodowisku moggcym powodowac ich korozje.

2. TOEPASSING

2. IPUMEHEHME

LEO KM is ontworpen om binnenshuis te werken. De mangkamers zijn
gemaakt van aluminium en gegalvaniseerd staal, dus ze kunnen niet worden
toegepast in een corrosieve omgeving.

LEO KM npepHasHaveHbl Ans paboTbl BHYTPY NomelleHus. B cBsiau ¢ Tem, 4To
B CMECUTENIbHOW Kamepe TMpUMEHSIIOTCS anioMUHWEBbIE, a Takke U3
OLMHKOBaHHOW CTanu afieMeHTbl, 3anpellaeTcss NPUMEHSTb  AaHHoe
obopyaoBaHve B cpefe, KoTopasi BNUAET Ha BO3HUKHOBEHWE KOPPO3UU.
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3. TECHNICAL DATA 3. DANE TECHNICZNE | 3. TECHNISCHE GEGEVENS | 3. TEXHUYECKMUE NAPAMETPbI
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LEO EL SBMS + KMEL S
Gear | Bieg | Stand | CkopocTb n Il |

Max airflow [m%h 1" | Max. strumien przeptywu
powietrza [m%h 1™ | Max. luchtdebiet [m%uur] ™ | 1100 800 500
Makc. o6bem Bosayxa [m3/4] ()

Power supply [V/Hz] | Zasilanie [V/HZ] |

Stroomvoorziening [V/Hz] | Muranue [B/My] 3x400/50

Max current Fan consumption [A] | Max. pobor pradu
wentylatora [A] | Max stroomverbruik van de 0,6 0,4 0,3
ventilator [A] | Makc. noTpebnenue Toka [A]

Max Fan power consumption [W] | Max. pobdér mocy

wentylatora [W] | Max Fan stroomverbruik [W] | 130 90 70
noTpebnexHne mMowHocTH BeHTUNsiTopa [BT]

P 20

Fan IP/ Insulation class | IP wentylatora/Klasa izolacji

| Fan IP/Isolatieklasse | IP BeHTunsTopa /Knacc 54 |F

n3onsumm

Acoustic power level [dB(A)] @ | Poziom mocy

akustycznej [dB(A)] @ | akoestisch vermogen [dB(A)] @ 71,4 65,8 59,0

| YposeHb 3BykoBoit MowHocTy [dB(A)] @

Max acoustic pressure level [dB(A)]® | Max. poziom
ci$nienia akustycznego [dB(A)] ® | Max. akoestisch
drukniveau [dB(A)]® | Makc. YpoBeHb aKyCTU4ECKoro
naenenHus [aB(A)]®

56,3 50,7 43,9

Horizontal range® [m] | Zasieg poziomy® [m] |
Horizontaal bereik® [m] Makc. ganHa ctpym Bosayxa‘® 7.5 5,5 3,5

[m]

Installation | Srodowisko pracy | Installatie | Pa6ouas

cpena Indoor | Wewnatrz pomieszczen | Binnen | BHyTpu nomeLueHwii

Max working temperature [°C] | Maks. temperatura
pracy [°C] | Max. gebruikstemperatuur [°C] | Makc. 50
paboyasi Temnepatypa [°C]

Device mass [kg] | Masa urzgdzenia [kg] | Gewicht

van de unit [kg] | Bec annapara [kr] 36,1

) Max. air flow with installed filter EU3 and wall air intake. | Max. wydajno$¢ przy pracy urzgdzenia z filtrem EU3 oraz czeprnig powietrza | Max. luchtstroom met geinstalleerd filter EU3
en muurtussenstuk | Makc. nponssoanTenbHOCTL Ans paboTsl ¢ hunbTpom EU3 v ycTaHoBkoi Anst 3abopa Bo3ayxa.

@ Acoustic power level according to EN I1SO 3744:2011 | Poziom mocy akustycznej zgodnie z PN-EN I1SO 3744:2011 | Akoestisch vermogen volgens EN 1SO 3744:2011 |
YpoBeHb akycTuiyeckoi MolHocTH B cootBeTcTBumM ¢ EN I1SO 3744: 2011.

3) Acoustic pressure level has been measured 5m from the unit in a 1500m® space with a medium sound absorption coefficient | poziom ci$nienia akustycznego dla pomieszczenia o
$redniej zdolno$ci pochtaniania dzwigku, objgtosci 1500m3, w odlegtosci 5 m od urzgdzenia | Gemeten op een afstand van 5m van de unit, in een ruimte met een inhoud van 1500m3
en een gemiddeld vermogen van geluid absorptie | YpoBeHb 3ByKOBOro AaBneHWs A NOMELLEHUS CO CPEAHUM KOI(DULIMEHTOM 3BYKOMOTTOLEHUs, 06bEMoM 1500 M3, Ha
paccTosHim 5 M oT annapara.

(@) Horisontal isothermal range for 0,5 m/s border air stream speed | zasigeg poziomy strumienia izotermicznego, przy predkosci granicznej 0,5 m/s | Bereik van horizontale isothermische
luchtstroom, bij limiet van 0,5m/s snelheid | inuHa noTtoka n3oTepmmyeckoro Bosayxa, npu rpaHn4Hoit ckopoctu 0,5 m/c.
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3. TECHNICAL DATA

3. DANE TECHNICZNE

| 3. TECHNISCHE GEGEVENS | 3. TEXHUYECKMUE NAPAMETPbI
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LEOELLBMS + KMELL

Gear | Bieg | Stand | CkopocTb

Max airflow [m%h ] | Max. strumien przeptywu
powietrza [m3h ] (") | Max. luchtdebiet [m3/uur] M | Makc.
o06bem Bosayxa [M3/4] ()

2600

1600

800

Power supply [V/Hz] | Zasilanie [V/HZ] |
Stroomvoorziening [V/Hz] | MuTanwne [B/T1]

3x400/50

Max current Fan consumption [A] | Max. pobdr pradu
wentylatora [A] | Max stroomverbruik van de ventilator
[A] | Makc. notpebnieHue Toka [A]

1,4

1,2

0,6

Max Fan power consumption [W] | Max. pobér mocy
wentylatora [W] | Max Fan stroomverbruik [W] |
noTpebneHve MoLHOCTH BeHTUNsiTopa [BT]

330

240

120

IP

20

Acoustic power level [dB(A)] @ | Poziom mocy
akustycznej [dB(A)] @ | akoestisch vermogen [dB(A)] @
| YposeHb 38ykoBOit MowHocTy [dB(A)] @

79,2

69,6

57,2

Max acoustic pressure level [dB(A)]® | Max. poziom
ci$nienia akustycznego [dB(A)]® | Max. akoestisch
drukniveau [dB(A)]® | Makc. YpoBeHb akyCTU4eCKoro
nasnenus [aB(A)]®

64,1

54,5

42,1

Horizontal range® [m] | Zasieg poziomy® [m] |
Horizontaal bereik® [m] Makc. gnavHa cTpym sosayxa™®

[m]

14,5

9,0

4,5

Installation | Srodowisko pracy | Installatie | Pa6ouas
cpepa

Indoor | Wewnatrz pomieszczen | Binnen | BHyTpu nomeLueHwii

Max working temperature [°C] | Maks. temperatura pracy

[°C] | Max. gebruikstemperatuur [°C] | Makc. paboyast 50
Temnepatypa [°C]
Device mass [kg] | Masa urzadzenia [kg] | Gewicht van 472

de unit [kg] | Bec annapara [kr]

) Max. air flow with installed filter EU3 and wall air intake. | Max. wydajno$¢ przy pracy urzadzenia z filtrem EU3 oraz czeprnig powietrza | Max. luchtstroom met geinstalleerd filter EU3
en muurtussenstuk | Makc. npoussoanTenbHOCTb Ans paboTsl ¢ hunsTpom EU3 1 ycraHoBskoi Anst 3abopa Bo3ayxa.

@ Acoustic power level according to EN I1SO 3744:2011 | Poziom mocy akustycznej zgodnie z PN-EN ISO 3744:2011 | Akoestisch vermogen volgens EN 1SO 3744:2011 |
YpoBeHb akycTn4yeckoit MolHocTy B cootBeTcTBumM ¢ EN ISO 3744: 2011.

@) Acoustic pressure level has been measured 5m from the unit in a 1500m® space with a medium sound absorption coefficient | poziom cignienia akustycznego dla pomieszczenia o
$redniej zdolno$ci pochtaniania dzwigku, objgtosci 1500m3, w odlegtoéci 5 m od urzgdzenia | Gemeten op een afstand van 5m van de unit, in een ruimte met een inhoud van 1500m3
en een gemiddeld vermogen van geluid absorptie | YpoBeHb 3ByKOBOro AaBneHWs AN NOMELLEHUS CO CPEAHUM KOI(DULIMEHTOM 3BYKOMOTMoLEeHUs, 06béMoM 1500 M3, Ha

paccTosHun 5mor annapara.

(@) Horisontal isothermal range for 0,5 m/s border air stream speed | zasigeg poziomy strumienia izotermicznego, przy predkosci granicznej 0,5 m/s | Bereik van horizontale isothermische
luchtstroom, bij limiet van 0,5m/s snelheid | AnuHa noTtoka n3oTepmmyeckoro Bosayxa, npu rpaHn4Hoit ckopoctu 0,5 m/c.

www.flowair.com | 5




PT — heating capacity

PC — current consumption
Tp1 —inlet air temperature
Tp2 - outlet air temperature

LEO EL S BMS + KM EL S
Tp1 \' PT PC Tp2
[°C] [m®h] (kW] [AT [°C]
1st step of heating; 2nd fan step |
1 stopien grzania i 2 bieg wentylatora |
1e stap van verwarming; 2e ventilatorstap
1 ypoBeHb HarpeBa ; 2-1 CKOPOCTb BEHTUNATOpa
-20 53 7,7 1
-10 5,2 7,5 8
0 800 51 7.4 16
10 5,0 7,2 23
20 4,9 71 32
2nd step of heating; 3nd fan step |
2 stopien grzania i 3 bieg wentylatora |
2e stap van verwarming; 3e ventilatorstap
2 ypoBeHb Harpesa ; 3-A CKOPOCTb BEHTUNATOpPa
-20 9,9 14,3 12
-10 9,7 14,0 20
0 1100 9,4 13,5 28
10 9,1 13,1 32
20 8,8 12,7 39
LEOELLBMS + KMEL L
Tp1 \' PT PC Tp2
[°C] [m®h] (kW] [AT [°C]
2nd step of heating; 2nd fan step |
2 stopien grzania i 2 bieg wentylatora |
2e stap van verwarming; 2e ventilatorstap
2 ypoBeHb Harpesa ; 2-9 CKOPOCTb BEHTUNATOPA
-20 14,5 20,8 5
-10 14,0 20,1 12
0 1600 13,6 19,5 21
10 12,9 18,5 26
20 12,3 17,7 34
3rd step of heating; 3rd fan step
3 stopien grzania i 3 bieg wentylatora
3e stap van verwarming; 3e ventilatorstap
3 ypoBeHb HarpeBa ; 3-A CKOPOCTb BEHTUNATOpa
-20 20,9 30,2 10
-10 20,5 29,6 17
0 2600 20,2 29,1 25
10 19,5 27,9 31
20 19,0 27,4 39
V — air flow V — przeptyw powietrza

PT — moc grzewcza

PC — pobér pradu

Tp1 — temperatura powietrza na wlocie do urzadzenia
Tp2 — temperatura powietrza na wylocie z urzadzenia

V — luchthoeveelheid

PT — verwarmingscapaciteit
PC - stroomverbruik

Tp1 - aanzuigluchttemperatuur
Tp2 - uitlaatluchttemperatuur

V — o6bem Bo3ayxa

PT — mMoLHoCTb HarpeBa

PC - noTtpebneHue Toka

Tp1 - TemnepaTypa Bo3ayxa Ha BXxoge B annapat
Tp2 — TemnepaTypa Bo3Zyxa Ha Bbixofe U3 annapara

*including Fan parameters / zawiera parametry wentylatora / inclusief Fan-parameters / Bkntoyasi napameTpbl BEHTUNSITOpa
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4. INSTALLATION 4. MONTAZ

4. MONTAGE 4. YCTAHOBKA
4.1 INSTALLATION OF SEALS 4.1 MONTAZ USZCZELEK
4.1 INSTALLATIE VAN DE OMBOUW 4.1 YCTAHOBKA YNNOTHUTENEN

4.2 FAN HEATER TO MIXING CHAMBER CONNECTION 4.2 MONTAZ NAGRZEWNICY DO KOMORY MIESZANIA

4.2 AANSLUITING LUCHTVERWARMER NAAR 4.2 NOAKNIOYEHUME BO3AYXOHAINPEBATENA K KAMEPE
MENGKAMER

KMS/L

5. Automation KM EL LITE 5. Automatyka KM EL LITE

Automation KM EL LITE - complete power supply and control set for LEO ELS | AUTOMATYKA KM EL LITE - kompletny zestaw zasilajgco-sterujgcy do LEO EL S/L
/L +KM S /L. The set includes: BMS + KM S/L. W sktad zestawu wchodza:

- control box, - szafa sterownicza,

- damper actuator, - sitownik przepustnic,

- NPCT 0-10 controller - nastawnik NPCT 0-10

- TS thermostat - termostat TS

Functionality: Funkcjonalno$¢:

- stepless regulation of the dampers - ptynna regulacja przepustnic

- control of the roof fan in relation to the damper setting (the balance between - wysterowanie wentylatora dachowego wzgledem nastawy przepustnic (bilans migdzy
LEO and UVO is only maintained when the LEO is working at max. efficiency) LEO a UVO zachowany jest tylko wtedy gdy LEO pracuje na max. wydajnosci)

- automatic closing of the dampers at the moment of switching off the heater. - automatyczne zamknigcie przepustnic w momencie wytgczenia nagrzewnicy.

min. 1.0 m

min. 1,0 m  min. 1.0 m |

Aa

NPCT10

1.5m service area / przestrzen serwisowa

www.flowair.com | 7



5. KM EL LITE Automatiseringsset

5. ABTOMATUKA KM EL LITE

Automatisering KM EL LITE - complete stroomvoorziening en bediening set
voor LEOELS/L + KM S /L. De set bevat:

- schakelkast,

- demperactuator,

- NPCT 0-10 controller

- TS-thermostaat

Functionaliteit:
- traploze regeling van de dempers
- regeling van de dakventilator in relatie tot de demperinstelling (de balans

tussen LEO en UVO wordt alleen gehandhaafd wanneer de LEO op maximale

efficiéntie werkt)

- automatische sluiting van de dempers op het moment van uitschakeling van

de kachel

ABTOMATWKA KM EL LITE - koMmnnekT anekTponuTanus u ynpaenexus ans LEO EL S
/L BMS + KM S/ L. B koMnnekT BXoasT:

- wkad ynpaenexus,

- NPVBOA APOCCESbHBIX 3aCIIOHOK,

-NPCT 0-10

- Tepmoctat TS

PYHKLUMOHANBHOCTb!

- NNaBHOe ynpaBneHve ApOocCenbHbIX 3aCNOHOK

- YNpaBneHWe KPbILHbLIM BbITSXKHBIM BEHTUNATOPOM OTHOCUTESNIbHO HACTPOEK CTENEHU
OTKPbITWSI ApOCCErbHbIX 3acnoHek (6anaHc mexay LEO a KpbILHbIM BbITSXKHBIM
BEHTUISITOPOM COXpaHsieTcst Tonbko korga LEO paboTaet ¢ makc.
NpOW3BOAUTENBHOCTbIO)

- aBTOMaTUYECKOE 3aKpPblTUe APOCCENbHbIX 3aCIIOHEK B Cryyae BblKIToYeHUs
annapata

Aa

NPCT10

5.1. INSTALLATION OF ACTUATOR SP 0-10 (LF24-SR)

5.1. MONTAZ SILOWNIKA SP 0-10 (LF24-SR)

5.1. INSTALLATIE VAN ACTUATOR SP 0-10 (LF24-SR)

5.1. YCTAHOBKA CEPBOMNPUBOMA SP 0-10 (LF24-SR)

¥
N

Al R
- E
b
!
= o i o L
T I
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5.2. CONNECTION DIAGRAMS

5.2. SCHEMATY PODLACZEN

5.2. AANSLUITSCHEMA'S

5.2. CXEMbI NOAKMIOYEHUA

LEO EL BMS
L
elgle
i dlols
S = [lelelelels
sas DRVEL o [ufsfsfwle
EEEER @ J
. !
SZS KM EL LITE
I X Ie 2 1 @ oovsons
.12315I 123 4(5(6 Fle|9w EAERE]
[elalalolo) QO QO QOO Qo
QOO QO QO QO QD
1|2|3|4|5 1|23 4(5 (6 7(e|9(m ERERE-1
iR GND 24V Al TJ
v ERE-a
WCr 007 | =

© )

_J'. N € Continious | Tryb ciagly |

B

Thermostatische modus | MocToAHHBIA pexrtm

1. Power supply (min. 3x1,5 mm?)| Zasilanie (min. 3x1,5 mm?) | Stroomvoorziening (min. 3x1,5 mm?) | nutanue 230V/50Hz (MuH. 3x1,5 mm?)
3- step fan speed regulator with thermostat TS (min. 5x1,0 mm?2). | 3-stopniowy regulator obrotéw z termostatem TS (min. 5x1,0 mm?). | Luchtverwarmer
te bedienen met TS thermostaat 3-standenregeling (min. 5x1,0 mm?)| nepeksodartens ckopoctn TS (MuH. 5x1,0 mm?)

HEAT- heating mode | funkcja grzania | verwarmingsstand | pexxum oTonnexus

LEOELS LEOEL L
1%t step of heating; 2" fan step | 2" step of heating; 2™ fan step |
. 1 1 stopien grzania i 2 bieg wentylatora | 2 stopien grzania i 2 bieg wentylatora |
1e stap van verwarming; 2e ventilatorstap 2e stap van verwarming; 2e ventilatorstap
1 ypoBeHb HarpeBa ; 2-1 CKOPOCTb BEHTUNSATOPA 2 ypoBeHb HarpeBa ; 2-51 CKOPOCTb BEHTUNSITOPA
2" step of heating; 3™ fan step | 3 step of heating; 3 fan step
. 2 2 stopien grzania i 3 bieg wentylatora | 3 stopien grzania i 3 bieg wentylatora
2e stap van verwarming; 3e ventilatorstap 3e stap van verwarming; 3e ventilatorstap
2 ypoBeHb Harpesa ; 3-s1 CKOPOCTb BEHTUNATOPa 3 ypoBeHb HarpeBa ; 3-8 CKOPOCTb BEHTUNATOpa
. 3 Ventilation (fan operate on 3 step) | Wentylacja (praca samego wentylatora na 3 biegu) | Ventilatie (ventilator
werkt in 3e stap, geen verwarming) | npegHa3HaveH ANsi NPUHYAMTENbHOW BEHTUMSLMM BO3AyXa B NOMELLEHUM

3. NPCT 0-10V dampers and fan controller (LiYCY 3x0,75 mm?)| NPCT 0-10V nastawnik otwarcia przepustnic i wydajno$ci wentylatora wyciagowego | NPCT
0-10V-kleppen en ventilatorregelaar (LiYCY 3x0,75 mm?) | NPCT 0-10V KOHTpOsnep CTeneHn OTKpbITUS APOCCENbHbLIX 3aCMOHEK 1 MPOM3BOAUTENIbHOCTM
KPbILLHOTO BBITSHKHOrO BeHTunatopa (LiYCY 3x0,75 mm?)

4. SP 0-10 dampers actuator with return spring (LiYCY 3x0,75 mm?) | sitownik przepustnic ze sprezyng powrotng (LiYCY 3x0,75 mm?) | SP 0-10
dempersactuator met terugstelveer (LiYCY 3x0,75 mm?) | CepBonpuBoA APOCCENbHbIX 3aCIOHOK C BO3BpaTHoM npyxuHoii (LiYCY 3x0,75 mm?)

5. Exhaust roof fan UVO EC (option) (LiYCY 2x0,75 mm?) | Dachowy wentylator wyciggowy UVO EC (opcja) (LiYCY 2x0,75 mm?)| Uitlaatdakventilator
UVO EC (optie) (LiYCY 2x0,75 mm?) | KpbilwHbIi BbITSxHOM BeHTMnATop UVO EC (onuuoHansHo) (LiYCY 2x0,75 mm?)

www.flowair.com | 9



6. DRV EL control module for LEO EL BMS (min. 5x1,0 mm?) / DRV EL modut sterujacy do nagrzewnic elektrycznych LEO EL BMS (min. 5x1,0 mm?) DRV EL
uitgebreid regelsysteem voor LEO EL BMS (min. 5x1,0 mm?) | DRV EL — mogynb ynpasneusi LEO EL BMS (MuH. 5x1,0 mm?)
SW3:
NT - Continuous mode (After reaching the temperature, turning off the heating elements and continuous operation of the fan)|
Tryb ciggty (Po osiggnieciu temp. wylaczenie elementdw grzejnych | ciggta praca wentylatora)|
Continue modus (Na het bereiken van de temperatuur, het uitschakelen van de verwarmingselementen en de continue werking van de ventilator)|
NoCTOsIHHBIN pexxum (Mocne JOCTUXEHNS TeMNepaTypbl, BbIKIOYEHUE HarpeBaTeNbHbIX ANIEMEHTOB U HempepbiBHas paboTa BeHTUNsTopa).
K1-LEOELL BMS
K2 - LEO EL S BMS

Each time the device is switched off the heaters are being cooled for next 30 seconds | Po kazdorazowym sygnale wytgczenia urzadzenia nastgpuje
schiodzenie grzatek przez 30 s. | Telkens wanneer het systeem wordt uitgeschakeld worden de verwarmingselementen 30 seconden nagekoeld. | Mocne
Ka)4oro curHana BbIKMioYeHWst annapaTa, HarpeBaTenbHble 3rieMeHTbI OXaxaaloTcs B

TeyeHue 30 cekyHA

7. Power supply | Zasilanie | Stroomvoorziening | nutanue 3 x 400V/50Hz:
. LEO EL S BMS (min. 5x4,0 mm?) (Circuit protection B20; zabezpieczenie przeciwzwarciowe B20; overspanningsbeveiliging B20; 3awuta ot

3amMblkaHusa B20)
. LEO EL L BMS (min. 5x6,0 mm?) (Circuit protection B40; zabezpieczenie przeciwzwarciowe B40; overspanningsbeveiliging B40; 3awuTa oT

3aMblkaHus B40)

6. INSTALLATION KM TO THE WALL ON CONSOLE 6. MONTAZ KM DO SCIANY NA KONSOLI

6. INSTALLATIE KM WANDMONTAGE 6. YCTAHOBKA KM FB HA CTEHE

o e

Expansion bolts are not included in the set.

Kotki rozporowe nie sg dotagczane w zestawie.

/’/ KM S: A=B=425; C=170 Expansiebouten zijn niet inbegrepen in de set.
KM L: A=B=515; C=215
H PacnopHble fo6env He BXxoasT B cocTas Habopa.
f <+
v { | 4 0]
KMS:<3m | A .
KML: 2,5-5,0m || v= \ - =
| : _ -
! i ;
4 . N " 1 ) 5 l
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6. INSTALLATION KM TO THE WALL ON PINS

6. MONTAZ KM DO SCIANY NA SZPILKACH

6. INSTALLATIE KM WANDMONTAGE

6. YCTAHOBKA KM HA CTEHE

KM S: A=B=425;
KM L: A=B=515;

;

KMS:<3m
KML: 2,5-50m

KM S: A=630; B=404
KM L: A=630; B=498

www.flowair.com | 11



7. START-UP AND OPERATION

Start-up

« supply and controls have to be connected as shown in technical manual
» before connecting supply check that current is same as on the nameplate
o start-up without grounding cable is forbidden

Operation
o unit designed to indoor operation
e never place any things on the casing while operating

o unit should be serviced periodically; in case of failure the unit should be
switched off immediately

A Never operate a failure unit. The producer does not take any
responsibility for damages caused by failure operation.

Switch off the electrical supply while servicing or cleaning.

Periodic inspections

To keep proper technical parameters Flowair recommends periodic
service (every 6 months) of fan heaters on behalf of the user.
During inspections user should:

= Check heating elments , if is it filled with dirt or dust. If necessary - use
industrial vacuum cleaner or pressurized air stream to clean the
exchanger’'s lamellas. Excessive dirt on the heaters can cause
permanent loss of the rated parameters

= Check fan blades, in case of dirt use damp cloth and remove dirt,

= Check bracket installation,

= Check wires insulation,

= Check power supply,

= Check the filter

= Check levelling of the unit.

7. URUCHOMIENIE | EKSPLOATACJA

Uruchomienie
= Podtaczenie zasilania oraz automatyki sterujgcej powinno by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacja techniczna.

= Przed podtgczeniem zasilania nalezy sprawdzi¢ czy napiecie w sieci jest
zgodne z napieciem na tabliczce znamionowej urzadzenia.

= Uruchomienie urzadzenia bez podtgczenia przewodu uziemiajgcego jest
niedozwolone.

Eksploatacja
= Urzgdzenie przeznaczone jest do pracy wewnatrz budynku;

= Nie wolno umieszczaé na nagrzewnicy zadnych przedmiotow;

= Aparat musi podlega¢ okresowym przegladom. Przy nieprawidtowej pracy
urzgdzenia nalezy go niezwtocznie wytaczyé;

& Nie wolno uzywa¢ uszkodzonego urzadzenia. Producent nie bierze
odpowiedzialnosci za szkody wynikte podczas uzytkowania uszkodzonego
urzadzenia.

Na czas przeprowadzania przegladu badz czyszczenia aparatu koniecznie
nalezy odtgczy¢ zasilanie elektryczne.

Przeglady okresowe

W celu utrzymania prawidlowego stanu technicznego urzadzenie musi
podlegac okresowemu przeglagdowi co 6 miesiecy we wlasnym zakresie.
Podczas przegladu nalezy:

®  Sprawdzi¢ czy grzakki elektryczne nie sg nadmiernie zabrudzone, w
stopniu takim, ze zostat ograniczony przeptyw powietrza. Elementy
grzejne nalezy czysci¢ odkurzaczem przemystowym lub sprezonym
powietrzem
Nadmierne zabrudzenie grzatek moze spowodowaé trwatg utrate
parametréw znamionowych

= Sprawdzi¢ stan zabrudzenia topat wentylatora powietrza. W przypadku
koniecznosci czyszczenia uzyé wilgotnej Scierki,

= Sprawdzi¢ poprawno$¢ pracy wentylatora przez postuchanie jego pracy.
Z wentylatora nie moga dochodzi trzaski, zgrzyty, ktére moga oznaczac¢
uszkodzenie tozysk,

® Sprawdzi¢ stan i montaz elementéw montazowych urzgdzenia-
wspornikéw,
® Sprawdzi¢ stan przewoddéw zasilajgcych urzadzenie pod katem

uszkodzen mechanicznych,
®  Sprawdzi¢ parametry zasilania urzadzenia,
®  Sprawdzi¢ czy przeptyw nie jest zdtawiony,
= Sprawdzi¢ stan zabrudzenia filtra
= Sprawdzi¢ wypoziomowanie.

7. INBEDRIJFSTELLING EN WERKING

Inbedrijfstelling

= de voeding en regelbekabeling moeten worden aangesloten zoals in
de technische handleiding is aangegeven

. voordat de voeding wordt aangesloten, moet gecontroleerd worden
dat de stroom gelijk is aan de vermelding op het typeplaatje

. opstarten zonder aardingskabel is verboden.

Werking

. de unit is ontwikkeld voor binnengebruik

. plaats nooit voorwerpen op de behuizing tijdens de werking

. de unit moet regelmatig worden onderhouden; schakel bij een storing
de unit onmiddellijk uit.

A Laat een unit met een storing nooit werken. De fabrikant neemt geen
enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door werking bij een
storing.

Schakel de elektrische voeding uit tijdens onderhoud of schoonmaken.

Periodieke inspecties

Voor een blijvend goede werking van de unit adviseert FLOWAIR de
gebruiker de ventilator en warmtewisselaar regelmatig (elke zes
maanden) te laten onderhouden.

Tijdens inspecties dient de gebruiker:

= te controleren of de warmtewisselaars vervuild zijn met vuil of stof. zo
nodig perslucht gebruiken om de lamellen van de warmtewisselaar te
reinigen, gebruik geen water. Door Overmatig vuil op de
verwarmingselementen kunnen de nominale ingestelde parameters
permanent verloren gaan,

= de bladen van de ventilator te controleren en eventueel vuil met een
vochtige doek te verwijderen,

= de bevestiging van de montageconsole te controleren,

= de isolatie van de bedrading te controleren,

= de stroomvoorziening te controleren,

=  Controleer het filter

= te controleren of de unit waterpas hangt.
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7. 3ANYCK N 3KCNNYATALUUA

3anyck

= [oAKMOYEHNE UCTOYHMKA NUTaHWS W aBTOMaTUKW
BbIMOSHEHbI COrMAaCHO UX TEXHUYECKOW [OKYMEHTaLUM.

= Mepes NOAKMIOYEHMEM WCTOMHMKA MNUTaHUA cnedyeT NpoBepwuTb, YTO
napameTpbl 3NIEKTPUYECKOI CETU COOTBETCTBYIOT MapameTpam, ykadaHHbIM
Ha 3aBOfCKOi Tabnuyke annapara.

= 3anpetuaercs 3anyck annaparta 6e3 noakno4YeHVs NpoBoaa 3a3eMIeHns.

OOMKHbl  BbITb

Akcnnyatauusa

= Annapart npefHasHadeH Ansi paboTbl BHYTPY 30aHuUs;

= Henb3s cTaBuTb Ha annapar kakue-nmbo npeameTsbl.;

= Heo6xoaMMo neproanyecku NpoBepsiTe annapat. B cnyyae HenpaBunbHon
paboThl kKak MOXHO GbICTpee BbIKIIOYNTL annapar;

& 3anpeLuaeTca Ucnonb3oBaTb NOBPEXAEHHbIV annapart. MponssoauTernb
He 6epeT Ha cebsi OTBETCTBEHHOCTb 3a YLep6, BbI3BaHHbIN UCMNONb30BaHUEM
NoBpeXAeHHOro annapara.

" Bo Bpems MPOBEPKM WIN OYUCTKM annapaTta HeobXOAWMO OTKMYUTb
AneKTponuTaHue.

MpomexyTo4HbI 0630p
Ona Toro, 4ToBbl COXpaHUTb HaAnexallee TEeXHUYECKOoe COCTOsHUE

annapara, kaxgoe 6 mecaues crneayeT BbIMONHUTL PSiA AENCTBUIN, KOTOpble
BXOASIT B cocTaB ob3opa:

= Ecnu HarpeBaTenbHble 3NIeMEeHTbI 3arpsi3HeHbl 40 Takol CTeNneHu, YTo
NpoxoA Bo3dyxa OrpaHUYeHHbIN, CriefyeT O4UCTUTb UX CKaTbiM
BO3YyXOM, Upe3aMepHoe 3arpsisHeHne HarpeBaTesbHbIX ANIEMEHTOB
MOXeT MPUBECTU K NEPMaHEHTHOWN NoTepe HOMWHaMbHbLIX NapaMeTpoB.

= [lpoBepuTb COCTOSIHWE NoNacTen BeHTunATopa. B cnyyae, koraa
110MacTW HYXOAlTCS B OYNCTKE, PEKOMMEHAYETCA MPUMEHUTb BNaXKHYIO
TPAMNKY,

= [poBepuTb rPOMKOCTb PaboTbl BEHTUNSATOPA,

" [poBepuUTb COCTOSIHWE W YCTAHOBKY KOHCOMM,

" [lpoBepuTb COCTOSIHNE NPOBOAOB,

= [poBepuTb NapameTpbl NUTaHKSA annaparta,

= [lpoBepbTe punbThI,

= [poBepuTb YpoBEHbL annapara Mo OTHOLUEHMIO K CTEHe.

8. SERVICE

8. SERWIS

Please contact your dealer in order to get acquitted with the warranty terms
and its limitation.

In the case of any irregularities in the device operation, please contact the
manufacturer’s service department.

The manufacturer bears no responsibility for operating the device in a manner
inconsistent with its purpose, by persons not authorised for this, and for
damage resulting from this!

Made in Poland
Made in EU

Manufacturer: FLOWAIR GLOGOWSKI | BRZEZINSKI SP.J.
ul. Chwaszczynska 135, 81-571 Gdynia

tel. +48 58 669 82 20, fax: +48 58 627 57 21

e-mail: info@flowair.pl

www.flowair.com

W razie jakichkolwiek nieprawidtowo$ci w dziataniu urzadzenia prosimy o kontakt
z dziatem serwisu producenta.

Za eksploatacje urzadzenia w sposoéb niezgodny z jego przeznaczeniem,
przez osoby do tego nie uprawnione oraz za szkody powstate z tego tytutu
producent nie ponosi odpowiedzialnosci!

Wyprodukowano w Polsce
Made in EU

Producent: FLOWAIR GLOGOWSKI | BRZEZINSKI SP.J.
ul. Chwaszczynska 135, 81-571 Gdynia

tel. +48 58 669 82 20, fax: +48 58 627 57 21

e-mail: info@flowair.pl

www.flowair.com
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8. SERVICE

8. CEPBUCHASA CNYXXBA

Garantievoorwaarden en beperkingen

De garantie geldt voor een periode van 24 opeenvolgende maanden vanaf de
datum van aankoop. De garantie geldt alleen voor onderdelen. De garantie is
alleen geldig op Nederlands grondgebied (zie algemene verkoop- en
leveringsvoorwaarden op www.drl-products.nl).

Neem bij storingen in de werking van de unit contact op met uw installateur.

De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van het
apparaat op een wijze die niet in overeenstemming is met het beoogde doel,
door personen die hiertoe niet bevoegd zijn en voor schade die hieruit
voortvloeit!

Gefabriceerd in Polen
Gefabriceerd in de EU

Fabrikant: FLOWAIR

ul. Chwaszczynska 135, 81-571 Gdynia

tel. +48 58 669 82 20, fax: +48 58 627 57 21
e-mail: info@flowair.pl

www.flowair.com

Distributed by DRL-Products b.v.
Minervum 7268

4817 ZM Breda

The Netherlands

tel. +31(0)76 - 581 53 11

fax. +31(0)76 - 587 22 29

e-mail: info@flowair.nl
www.flowair.nl

YcnoBusa rapaHTMM U ee OrpaHUYeHUst AOCTYMHbI Y FOKanbHOro
ANCTpUGHLIOTOPA.

B cnyyae HeucnpaBHocTen B paboTe annaparta npocum obpaiiartbes K
aBTOPU3OBaHHOMY CEPBWCY NMPOU3BOAUTENS.

3a JKcnnyaTtayumo annaparta cnocob6amu, He COOTBETCTBYHOWUMU
ero HasHa4eHukw, nuuyamMmu, He uUMewwWwMMU COOTBETCTBEHHOro
paspelieHUs, a TakKxKe 3a HeA4OCTaTKu uUnu yu.l.ep6, BO3HUKLUKE Ha
OCHOBaHUM 3TOro, Nnpon3BoanTesib He HeceT OTBETCTBEHHOCTHU!

MpousBeaeHo B Monblue
Made in EU

Mpoussoantens: FLOWAIR GLOGOWSKI | BRZEZINSKI SP.J.
ul. Chwaszczynska 135, 81-571 Gdynia

tel. +48 58 669 82 20

e-mail: info@flowair.pl

www.flowair.com
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FLOWAIR

- ‘ s Sy W W S W B
intelligent air flow

FLOWAIR GLOGOWSKI | BRZEZINSKI SP.J.
Biuro/ Office: ul. Chwaszczynska 135, 81-571 Gdynia
Siedziba / Headquarter: ul. Amona 84; 81-601 Gdynia
tel. (058) 669 82 20
tel./fax: (058) 627 57 21
e-mail: info@flowair.pl
www.flowair.com

Deklaracja zgodnosci / Declaration Of Conformity

Niniejszym deklarujemy, iz szafa sterownicza / FLOWAIR hereby confirms that control units:
SZS KM EL LITE

zostaty wyprodukowane i zaprojektowane zgodnie z wymaganiami nastepujacych Dyrektyw Unii Europejskiej /
were produced in accordance to the following Europeans Directives:

1. 2014/35/UE — Niskonapigciowe wyroby elektryczne / Low Voltage Electrical Equipment (LVD),

oraz zharmonizowanymi z tymi dyrektywami normami / and harmonized with below directives norms:

PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine / Low-voltage switchgear and
controlgear assemblies - Part 1: General rules

PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Cze$¢ 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziatu energii
elektrycznej / Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 2: Power switchgear and controlgear
assemblies

Gdynia, 19.11.2018
Product Manager

FLOWAIR ul. Chwaszczyriska 135/ 81-571 Gdynia flowair.com
tel +48 58 627 57 22-24 [ faks +28 52 627 57 21/ e-mall: info@flowairp
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